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INTRODUCCIO

El Ple de I'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de novembre de 2009 va aprovar el Pla d'Accio
d’Energia Sostenible (PAES) 2010-2020, en compliment de l'establert al Pacte d'Alcaldes i
Alcaldesses per a la mitigacié del canvi climatic, al que s’havia adherit un any abans.

Amb posterioritat a I'aprovacié del PAES, I'Ajuntament ha anat avangant en |'aplicaci6é d'accions
previstes d'eficiéncia energetica, com la millora de l'eficiéncia de l'enllumenat pulblic o
I'adquisici6é de vehicles hibrids per a la policia local i d'altres serveis municipals. Tanmateix, ara
es proposa abordar de manera immediata actuacions d'estalvi energétic en els equipaments i
serveis municipals, en el marc d'un pla director d'eficiéncia energética que prioritzi la reduccié
del consum d’energia des d'una visid global i integral.

En aquest marc es planteja el present Pla Director d’Eficiéncia Energética dels edificis
municipals 2013 — 2015. Aquest pla té la finalitat de plantejar una politica d’estalvi, eficiéncia i
suficiéncia global que permeti a 'Ajuntament reduir despeses en energia per disposar de més
recursos per invertir en serveis municipals. Aquest pla es planteja de forma dinamica, de
manera que l'aplicacié de les accions previstes i els resultats d'estalvis energétics obtinguts
permetran emprendre noves accions o modificar accions previstes.
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En paral-lel a I'elaboraci6 d'aquest Pla, s'ha treballat en tres vies complementaries que han
contribuit a orientar i completar el Pla:

a) L'analisi a fons de 4 equipaments, l'establiment d'una diagnosi experta, de
propostes de millora i I'execucié de canvis en gestié sense inversié per a
cadascun d'ells. Aquestes mesures han permés obtenir ja de manera immediata
estalvis en aquests equipaments, a la vegada que permetien orientar altres mesures a
executar més endavant que s'han inclds en aquest Pla. Concretament, els equipaments
analitzats han estat:

i. La Biblioteca Jordi Rubié i Balaguer.
ii. ElPoliesportiu la Parellada.
iii.  El Casal de barri I'Olivera.
iv.  El Casal de Barri Can Massallera.

b) L'aplicacié de la metodologia Euronet 50/50 per a la implicaci6é dels usuaris i
usuaries en l'estalvi energétic a equipaments esportius municipals. La
metodologia, explicada en detall a I'Accié A8.1 del present Pla, s'ha treballat en:

i. El Camp de Béishol.
i. ElCamp de Futbol Casablanca.
ii.  ElI Camp de Futbol Ciutat Cooperativa.
iv.  El Camp de Futbol Marianao.
v.  El Camp de Futbol la Parellada
vi.  L'Estadi de Futbol.
vii.  El Parc Ciclista.
vii.  Les Pistes de botxes de Ciutat Cooperativa.

¢) La concertacié social, difusié i sensibilitzacié envers I'eficiéncia energética als
responsables municipals i la ciutadania en general. Per tal de consolidar els avengos
en eficiéncia energética iniciats i compartir-los amb la ciutadania cal generar
comunicacié. Es el moment de comptar-los també des de Ia perspectiva de I's futur i
de generar informaci6 de suport tant per a la presa de decisions com per informar la
ciutadania dels avengos. Aixi mateix, aquesta informacié és necessaria per explicar i
justificar des del punt de vista de I'austeritat i I'eficiéncia certes restriccions ldgiques a
I'is d’equipaments quan son infrautilitzats.

\‘-’D“ AJUNTAMENT DE

%7 SANT Bol DE LLOBREGAT

Aprovat per {a Junta de
Govern Loczl de data

21200

g

Sant Boi de Llobregat, maig de 2014 6




PLA DIRECTOR D’EFICIENCIA ENERGETICA D’EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT BOI 2013-2015 -

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - EBRE

1. ORIENTACIO ESTRATEGICA

1.1. Visio global

Com s'ha comentat abans, la finalitat del Pla Director d'Eficiéncia Energética d'edificis
municipals de Sant Boi és plantejar una politica d'estalvi, eficiéncia i suficiéncia global que
permeti a PAjuntament reduir despeses en energia per disposar de més recursos per invertir en
serveis municipals. En aquest sentit el present pla es configura com un document que ha de:

= Plantejar una politica d’estalvi, eficiéncia i suficiéncia global que permeti a
I'Ajuntament reduir despeses en energia (electricitat i gas natural) per disposar
de més recursos per invertir en serveis municipals.

= Oferir un marc general d'actuacié de I'Ajuntament en lI'ambit de I'eficiéncia
energeética, que permeti efectuar una politica coherent i consistent a mitja i llarg
AIUNTAIENT OE terminis.
SANT Bcd pE LLOBREGAT
! i'l(gentificar les inversions prioritaries i les mesures de gestié que permeten
estalviar diners sense inversio econdmica. D'aquesta manera es millorara
I'elevada eficiencia energética dels equipaments i es reduiran les factures de

i |
|7 | JUL. 2014 i subministrament energétic dels mateixos.
i

A%
=

Aproval

Govern Local ¢

Elsecrelan general & Ajudar I'Ajuntament de Sant Boi en la implantacié i consolidacio del
“programa Euronet 50/50 i aquelles actuacions orientades a I'estalvi energétic en
equipaments que ja ha comengat a realitzar.

= Digerir, prioritzar, fer aplicar i explicar les mesures d’estalvi energétic
recollides en treballs encarregats per Ajuntament anteriorment: auditories
energeétiques concretes de determinats equipaments i Pla d'Acci6é per a I'Energia
Sostenible (PAES) de Sant Boi.

= Caracteritzar el consum energétic generalitzat dels equipaments municipals i
facilitar aquesta informacid al personal responsable de la gestié energética
per possibilitar I'estalvi economic i la seva rehabilitacié energética. Aquesta
caracteritzacié es fara orientada a la millora de l'eficiéncia energética de les
instal-lacions i dels edificis municipals per les seves diferents tipologies.

» Disposar d'una programacié exemplar i exemplaritzant de [Pesfor¢ de
concrecio de I’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. El Pla director programara
les actuacions a fer durant 3 anys (2013 — 2015) perqué Sant Boi estalvii energia i
esdevingui un referent en aquest ambit.

= Generar i comunicar informacid, per tal de consolidar els avengos en eficiéncia
energética iniciats i compartir-los amb la ciutadania. Es el moment de comptar-los
també des de la perspectiva de I'Gs futur i de generar informacid de suport tant per
a la presa de decisions com per informar la ciutadania dels avengos. Aixi mateix,
aquesta informacié és necessaria per comunicar des del punt de vista de I'austeritat
i I'eficiéncia I'organitzacio en I'Gs dels equipaments.

= Ajudar a complir els compromisos de reduccié d'emissions de 'Ajuntament
de Sant Boi en el marc del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses contra el Canvi
Climatic.

»  Reduir 'impacte ambiental: reducci¢ de les emissions de CO; d’energia primaria.

Sant Boi de Llobregat, maig de 2014 7
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1.2. Obijectius estratégics

Els sis objectius estratégics del Pla s’agrupen de la seglient manera:

s Medi ambient i eficiéncia energética:

o OBJECTIU 1: Caracteritzar el consum energétic per establir un marc general
d'estalvi, eficiéncia i suficiéncia global que permeti a I'Ajuntament reduir en un
9,6% el consum energétic dels equipaments municipals per a I'any 2015, en
relacio a 'exercici 2012, Equival a 1.224 MWh d'electricitat i 344 MWh de gas
natural.

o OBJECTIU 2: Reduir les emissions de CO, dels equipaments municipals en un
9,6% per a l'any 2015, respecte el 2012, i ajudar a complir els compromisos de
reduccid d'emissions de I'Ajuntament de Sant Boi en el marc del Pacte
d'Alcaldes i Alcaldesses contra el Canvi Climatic. Equival a 474 t CO,.

s Econdmic:

o OBJECTIU 3: Identificar i estructurar per al conjunt del municipi mesures de
gestio i inversions per a reduir un 15,9% la despesa energética I'any 2015, en
relacio a I'exercici 2012.

" Gesti6 i organitzacio:

o OBJECTIU 4: Integrar l'eficiéncia energética en la presa de decisions i en el
funcionament diari de 'administracido municipal.

u  Comunicacio:

o OBJECTIU 5: Donar a coneixer el pla director als treballadors municipals i als
usuaris dels equipaments, i transmetre que és fonamental la seva implicacié
per tal de poder assolir els objectius d’eficiéncia energética establerts.

o OBJECTIU 6: Donar a conéixer el pla director a la ciutadania i empoderar-la en
la gestié energética.
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A continuacié es grafia la distribuci6 dels objectius d’estalvi economics del Pla al llarg dels anys
i en funci¢ de la tipologia d'accions previstes..

Costeconomic previst segons font energética
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Tal i com s'observa en la seglient grafica, els estalvis s'assoliran de forma incremental durant
I'evolucié del pla i a mesura que es vagin aplicant les diferents accions. Aquesta relacié
incremental dels estalvis mostra un aprenentatge organitzacional, mitjan¢ant el qual, es podran
obtenir estalvis més enlla de I'horitzé temporal del pressent pla.

Estalvi econdmic total anual
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L'estalvi acumulat I'any 2015 sera l'estalvi permanent, i es mantindra o s'ampliara durant els
anys posteriors, amb ['aplicacié efectiva de les mesures contemplades al pla. L'estalvi previst
per a l'any 2015 i posteriors és de 262.000 euros, que representa un 15,9% del total del cost
del consum energétic dels equipaments analitzats. Un 13,3% de I'estalvi total s'assoleix amb
accions de gestio energética, inclosa l'optimitzacio de poténcia, que requereixen una inversié
nulla o molt reduida i el 2,6% restant a partir d’inversions de millora o rehabilitaci6
energética. Aixi, 121.000 € es derivaran de les modificacions de poténcies contractades,

Sant Boi de Llohregat, maig de 2014 9
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98.300 € seran conseqiiéncia d'estalvis en gestié sense inversié i 42.700 € s'estalviaran a
partir d'inversions en la millora energética del equipaments.

Aixi, I'estalvi econdmic anual es produira principalment a partir de I'any 2014, i s'incrementara
lleugerament al llarg de I'any 2015, com es veu en el grafic anterior.

Estalvi economic acumulat fins 2015
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En cas d'assolir els objectius, I'estalvi total acumulat al final del pla (2015) sera de 319.500 €.

Si bé originariament les actuacions estaven previstes de finalitzar a mitjans de 2015, en cas
que sigui necessari a fi i efecte de consolidar els estalvis obtinguts, aquestes es poden allargar’
fins a desembre de 2015.
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1.3. Linies estratégiques

En el marc dels objectius estrategics establerts es plantegen un seguit de linies estratégiques,
concretament un total de 10 linies d'actuacié, que s'enumeren a continuacio:

v L1. Establir requisits d’eficiéncia energética en nous projectes d'equipaments.

v’ L2. Aprovar incentius per a I'eficiéncia energética en nous edificis i rehabilitacions
privades.

v L3. Gestionar de forma centralitzada i 4gil la informaci6 de consums i costos energétics.

v' L4. Executar les inversions adients per dur a terme un control permanent del consum
energetic dels equipaments, aixi com les actuacions de millora amb amortitzaci6
inferior als 5 anys.

v" LS. Executar ajustos de la contractaci6 energética.

v" L6. Executar les mesures de gestio energética en sistemes d'il-luminacid, climatitzacio,
produccio térmica i hombeig.

v" L7. Consolidar la metodologia Euronet 50/50 en equipaments piblics.

v' L8. Incorporar I'eficiéncia energética en el funcionament ordinari de I'administracio i els
serveis municipals

v" L9. Comunicar a la ciutadania les estratégies i accions d'eficiéncia energética, a fi
d'aplicar mesures d'estalvi energétic al consum doméstic.

v" L10. Comunicar i involucrar els responsables politics i de gesti6 de I'Ajuntament en les
estratégies d'estalvi energétic.
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Caracteritzar el consum
energelic per establir un mare
general d'estalvi, eficienciai
suficiencia global que permetiia
I'Ajuntament reduir en uni9,6% el
consumienergetic dels
equipaments municipals per a
I'any 2015, en relacioia l'exercici
2012.

Reduir les emissions de CO;
dels equipaments municipals en
un 9,6% per al'any 2015,
respecte el 2012, i ajudar a
complirels compromisos de
reduccio d'emissions de
I’Ajuntament de Sant Boi en el
mare del Pacte d'Alcaldes!i
Alcaldesses contra el Canvi
Climatic

Medi ambient i eficiencia energética

Identificar i estructurar per al
conjunt del municipi mesures de
gestio | inversions per a reduir un
15,9% la despesa energetica
I'any 2015, en relacio al'exercici
2012,

e
E
)
c
o
(&)
()
w

Integrar l'eficiencia energéetica en O g solidar la metodolog
la presa de decisions'i en el '

funcionament diari de

I'administracio:municipal.

organitzacio

Donar a coneixer el pla director
als treballadors municipals i als
usuaris dels equipaments, i
transmetre que és fonamental la
seva implicacio per tal de poder
assolir els objectius d'eficiencia
energetica establerts.

Comunicacio

Donar a coneixer el pla director a
laiciutadania i empoderar-laenila
geslio energetica.
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PLA DIRECTOR D’EFICIENCIA ENERGETICA D'EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT BOI 2013-2015

R -l
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ERH

2. DIAGNOSI DEL. CONSUM ENERGETIC DELS
EQUIPAMENTS

2.1. Valoraci6 global

En total s’han analitzat 79 equipaments municipals' amb un consum total anual de
gairebe 6 GWh d’electricitat i 4,6 GWh de gas natural, que representa una despesa de
més de 1,6 milions d’euros I'any.

Del conjunt d’equipaments municipals, la tipologia que presenta un major consum
d'energia final en termes absoluts és la d’equipaments educatius i biblioteques?
amb 3,75 GWh anuals de consum d'energia final, seguit per la tipologia
d’equipaments esportius amb 3,35 GWh anuals de consum d'energia final.

Resum de consum energetic segons tipologia d’equipament3

Consum CGonsum
electricitat | gas natural
anual per anual per
superficie = superficie
(kWhim?)! | (KWh/m?)

1.117.229 157.613 83,12 17,97

Consum Consum
Nombre = Superficie electric gas natural
equip: (il (m?) anual anual
(kWh) (kKWh)

Tipologia

Dependencies municipals i
oficines

Casals 13 19.182| 1.217.584 257.609 83,05 16,81

Equipaments esportius 15 73.070| 1.494.218| 1.862.884 52,37 37,10

Tallers i centres on

i ; d 6 1.932 124.406 18.972 71,48 8,19
s'imparteixen cursos i aclivitats
silihaett sdusaiusl 21| 54220 1.454.390 | 2.296.320 32,11 39,90
iblioteques
Mercats? 2 4.062 156.291 0 49,94 --0,00

Equipaments culturals i centres N&" SANT BOI DE LLOBREGAT

o 3 5 3.558| 160.335 0 22,73 000 _

dinterpretacio : Aprovat| per la Junta de
Govemn |.ecal de d

Parquings 92.700

]

i
i UL 200 |
Total / Rati mitja 175.740]| 5817.163| Altoa508 3310 i | JUL. 201 |
El secrelar general accia!
o
e
AN

! Sant Boi t& inventariats un total de 118 equipaments municipals segons dades de la Generalitat de Catalunya, si be
alguns d'ells no sén de gestié municipals, no és possible disposar de dades energetiques o el seu consum és molt
reduit. Per tant, I'estudi s'ha centrat en els 79 equipaments municipals principals.

2Sibé els les biblioteques sén equipaments culturals s'han agrupat amb els equipaments educatius atés que presenten
un perfil d'us i de consum energétic similar al dels equipaments educatius. :

¥ Si bé s'han analitzat, no s'han incorporat en aquest quadre resum els 7 equipaments de la tipologia “altres” atés que
s6n equipaments poc representatius | generen distorsions en la interpretacié de les grafiques.

* Sant Boi disposa d'un total de 3 mercats, tanmateix no es disposen de dades energétiques del Mercat Municipal Sant
Jordi, per tant I'analisi s'ha realitzat sobre un total de 2 mercats municipals.

’Ij‘i’. AIUNTAMENT DE

aast———
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El consum de gas natural representa més del 50% del consum total d'energia final en
els dos casos anteriors (equipaments educatius i biblioteques, i equipaments
esportius), fet que denota unes elevades demandes térmiques (calefaccio, ACS, aigua
de piscines cobertes, etc.).

La tipologia de Casals i la de Dependéncies municipals i oficines tenen uns consums
eléctrics absoluts similars als dels equipaments esportius o educatius. Tanmateix,
presenten consums de gas natural molt menors, en termes absoluts.

També cal destacar la tipologia de Casals i la de Dependéncies municipals i oficines
pels seus elevats consum eléctrics. Aquest fet es confirma quan analitzem la mitjana
dels ratis de consum per superficie. Les dependéncies municipals i els casals sén els
tipus d'equipaments que presenten un rati més elevat, amb prop de 100 kWh/m? any.
Destaca especialment la mitjana de ratis del consum eléctric dels esmentats
equipaments, amb més de 80 kWh/m?any.

SANT Bol DE LLOBREGAT

1 Junla de

Consum energeétic anual d'equipaments municipals

f\;zr:_u\f\'li, pet F
Govern Locs

|

4.000.000 ,) L ?{NL |
3.500.000 El secretar-generalacdal.
i & }":/'_'/"
3.000.000 ( =
2,500.000
£ 2.000.000
1.600.000
1.000.000 | V" E—
500.000 {—— ———— — — e e ]
0 T - I 1 - ; [ 1 - [ 1 : ===
Dependéncies Casals Equipaments  Tallersicentres  Equipament Mercats Equipaments Parquings
municipals i esportius on s'imparteixen educatius i cullurals i centres
oficines cursos i aclivitats  biblioteques d'interpretacié

[ DCONSUM ELECTRIC ANUAL 0 CONSUM GAS NATURAL ANUAL |

També observem que les tipologies d’equipament esportiu i equipament educatiu, tot i
tenir uns consums absoluts molt destacats, presenten uns ratis de superficie moderats.
Cal destacar, en aquest casos, I'elevat rati de consum de gas natural per superficie,
que s’eleva fins prop dels 40 kWh/m? any.

Cal esmentar que la tipologia d'altres equipaments, la qual presenta un rati de consum
eléctric superior als 250 kWh/m?, s’ha descartat per a I'analisi global atés que els
equipaments aqui inclosos no s6n representatius a nivell de superficie i consum
energétic. Aixd és degut a que es tracta d'una série d'equipaments concrets (antenes,
quiosc de la Muntanyeta i Radio Sant Boi) que presenten un ratis extremadament
elevats. Per tant, en context, I'elevat rati de la tipologia altres és degut a anomalies

Sant Boi, maig de 2014 16
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excepcionals i sense importancia per al conjunt. Tot i no incloure'ls en la valoracié
final, s’han analitzat en detall a I'apartat 2.2.9.

Consum energétic anual per superficie d'equipaments municipals

120,00
N 1 . .
o F
60,00
40,00
20,00 ——
0,00 T T T T T T T
Dependéncies Casals Equipaments  Tallers i centres on Equipament Mercats Equipaments Parquings
municipals i esportius s'impartelxen educatius i culturals i centres
oficines cursos | aclivitals biblioteques dinterpretacid

| 0 CONSUM ELECTRICITAT ANUAL PER SUPERFICIE (kWhm?2) [ CONSUM GAS NATURAL ANUAL PER SUPERFICIE (kWivm2) |

Aixo posa de manifest que les actuacions d'estalvi energetic de gas natural seran

‘especialment rellevants en els equipaments esportius i educatius, mentre que les

actuacions de millora de I'eficiéncia energética dels sistemes de climatitzacié a partir
d’energia electrica (refrigeradors, VRV i equips autdonoms amb bomba de calor) i
il-luminacié seran més rellevants en les dependéncies municipals, oficines i casals.

talld

% AUNTAMENT DE ]
# SANT Bol DE LLOBREGAT

Aprovat per la Junta de
Govern Local de data
G \

Sant Boi, maig de 2014 16




PLA DIRECTOR D’EFICIENCIA ENERGETICA D'EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT BOI 2013-2015 -

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ERP
2.2. Valoracio per tipologia d’equipament T -
Anrovat per la Junta de
En el present apartat s’han analitzat de forma detallada els consums energétics &~ "oy O ey
cada un dels equipaments que conformen les diferents tipologies del municipi. \ I
21 JUL, 2014
2.2.1. Equipaments educatius i biblioteques El secrelan genaral acel

Dins la tipologia d’equipaments educatius, destaca especialment el consum eléctric de_
la Biblioteca Jordi Rubi6 i Balaguer (JRB d'ara en endavant) amb gairebé 450 MWh
anuals de consum eléctric. Aixo és degut a la seva instal-laci6 de climatitzacié per mitja
d'un sistema a 4 tubs VRV que proporciona calefaccio i refrigeracid segons demandes
individualitzades en qualsevol moment de ['any.

Cal esmentar que, si bé els les biblioteques sén equipaments culturals, s’han agrupat
amb els equipaments educatius atés que presenten un perfil d’'us i de consum
energétic similar al dels equipaments educatius.

Consum energetic dequipaments educatius i biblioteques®
Consum Consum gas Consum energia

(;(l);;?i? CGonsum gas electricitat anual natural’anual final'anual per
- natural’anual per superficie per superficie superficie
(kWh/m?) (kWhim?) (kWh/m®)

Superficie

Equipament atil (mz)

CEIP Josep Maria

: 2400|  80.848 213.375 33,69 88,91 122,59
Ciurana
Escals Breseol La 600 19.488 52458 32,48 87,43 119,91
Marta
Escola BrassolLa 750 23.089 50.638 30,79 79,52 110,30
Mercé
Blifogas Jatl 3.074| 437.832 0 110,17 0,00 110,17
Rubié i Balaguer
GEIP-Ariton 2550|  50.581 197.994 19,84 77,64 97,48
Tapies .
GEeolg Rrassal La 882| 58220 18.527 66,01 21,01 87,01
Susa
CEIPMvang 4610 95211 256.520 20,65 55,64 76,30
Fernandez Lara
Llar d'.mfanls 295 17.156 0 76,25 0,00 76,25
Bambi
CEIP Benviure 2790|  70.789 133.502 25 37 47,85 73,22
CEIP Montbaig 3.010|  37.221 178.762 12,37 59,39 71,76
CEIP La Parellada 3230| 57.884 156.708 17,92 48,21 66,13
CEIP Marianao 4625| 105531 186.434 22 82 40,31 - 63,13
CEIP Amat Verd 4.490 57.386 212,435 12,78 47,31 60,09
CEIP Rafael 3.960 57.316 177.700 14,47 44,87 59,35
Casanova

® En negreta s'indiquen els valors que es situen per sobre la mitjana de ratis, en salmé es destaca el valor maxim per a
cadascun dels ratis | en blau es destaca el valor minim per a cadascun dels ratis.

Sant Boi, maig de 2014 17
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Consum energétic d'equipaments educatius i biblioteques®

G Consum GConsum gas Consum energia
Equi t Superficie clj_nstu_m Gonsumgas  electricitattanual |« natural anual final'anual per
quipame util (mz) eae?igf natural anual per superficie per superficie superficie
i (kWhim®) (kWhim?) (kWh/m?)
CEIFCliat 3.030| 38611 140.134 12,74 46,25 58,99
Cooperativa .
CEIP Garrofers 2.642 67.574 83.348 25,58 31,55 57,12
el 250|  13.432 0 53,73 0,00 53,73
treball
CEIP Massallera 3.230 39.251 108.322 12,15 33,54 45,69
CEIP Barrufet 4.260 37.967 121.463 8,91 28,51 37,42
Eseola de mitsica 1362  48.405 0 35,54 0,00 35,54
Can Castellet
Bibliotaca M. 1350  40.508 0 30,07 0,00 30,07
Aurélia Campmany

TotalMitjanaidelss =g o301 4543001 2206320

ratis

El rati mitja de consum energétic d'aquesta tipologia se situa en 31 kWh/m? any pel
que fa a l'electricitat i en 39 kWh/m? any pel que fa el gas natural, essent la tipologia
amb més consum de gas natural, tant en termes absoluts com relatius (rati per

superficie).
n?' AJUNTAMENT DE
Ng7 Sant Bol DE LLOBREGAT
Aprovat per {2 Junia de Minim, maxim i mitjana aietisel 5uperficie

Govern Local de n‘e}f;

Consum energia final

‘ Consum eleclricitat amial Consum gas natural anual Al oo A et
i 21 JUL. 2014 per superficie (kWh/m?) per supetficie (kWh/m?) (EWhIan)
— 3
el secretari generg e 8,91 21,01 30,07
& CEIP Barrufet Escola Bressol La Susa Biblioteca M.A.C.
Mitja 31,47 38,76 70,23
Maxim 110,17 88,91 122,59
Biblioteca J.R.B. CEIP Josep M. Ciurana | CEIP Josep M. Ciurana

Pel seu elevat consum energétic final, també destaquen els CEIP Josep M. Ciurana,
Fernandez Lara i Marianao, els quals presenten consum energétics anuals proxims o
superiors a 300 MWh, amb una especial rellevancia del gas natural. Cal destacar de
forma especial el CEIP Josep M. Ciurana, atés que és el CEIP amb major rati de
consum energetic per superficie.

La Llar d'infants Bambi, si bé presenta un consum eléctric absolut molt baix (inferior a
18 MWh any), té un rati de consum eléctric molt elevat, que duplica la mitjana, amb 76
kWh/m? any.

Sant Boi, maig de 2014 18
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Consum energétic anual d'equipaments educatius i

blbIIOteques \.',\:_\ AJUNTAMENT DE
¥ SANT Bol DE LLOBREGAT
500.000 !‘:'Jro\.fai I7'~‘:'='||-?= .,hlmla de
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Pel seu haix consum energétic, tant en termes absoluts com relatius, destaquen el CEIP
Massallera i el CEIP Barrufet, amb consums absoluts inferiors a 160 MWh/any d’energia
final i consums relatius inferiors a 45 kWh/m?-any.

D’entre la resta d'equipaments culturals també destaquen I'Escola de musica Can
Castellet i la Biblioteca M. Aurélia Campmany (M.A.C. en endavant). Aquests
equipaments tenen un consum d’energia exclusivament eléctric, que no supera els 50
MWh/any i un rati de consum igual o inferior a 35 kWh/m? any.

Sant Boi, maig de 2014 19
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Consum energétic anual per superficie d'equipaments educatius i

biblioteques
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Aquesta tipologia té un consum de gas natural rellevant, especialment els CEIP. Com
s'ha esmentat, a nivell de consum eléctric destaca la Biblioteca Jordi Rubi6 i Balaguer.
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2.2.2. Equipaments esporiius

Els equipaments esportius es caracteritzen en molts casos per un consum total de gas
natural superior al d’electricitat. En concret, en 5 dels 15 equipaments esportius el
consum de gas natural sobrepassa al consum eléctric.

Entre els equipaments esportius destaca de forma molt especial el Poliesportiu la
Parellada, el qual representa ell sol 2/3 del consum de gas natural i 1/3 del consum
eléctric del conjunt de la present tipologia.

Equipament

Consum energetic equipaments esportius

Superficle
atill(m?)

4.615

Consum
eléctric anual

Consum
gas natural
anual

Consum
electricitat anual
per superficie
(KWh/m?)

Consum gas

natural anual

persuperficie
(kWh/m?)

Consum energia
final'anual per
superficie
(KWh/m®)

Poliesportiu Parellada 530.318| 1.152.158 114,91 249,66 364,57
Piscina Muntanyeta 225 76.085 0 338,16 0,00 338,16
Estadi de futbol Joan

Baptista Mila Rebul 1.300 148.923 190.379 114,56 146,45 261,00
Poliesportiu L'Olivera 1.925 160.738 171.505 83,50 89,09 172,59
Poliesportiu Can

Massallers 3.900 119.464 197.407 30,63 50,62 81,26
Camp de futbol Marianao 5.875 132.486 20.122 22,55 3,43 25,98
Camp de futbol

Cooperativa 6.600 80.859 86.136 12,25 13,05 25,30
Pista de botxes

Cooperativa 1.414 32.762 0 23,17 0,00 23,17
Camp de futbol

Casahlanos 5770 67.554 0 11,71 0,00 11,71
Pista de botxes La 2.810 31.494 0 11,21 0,00 11,21
Parellada

Estadi municipal de

Baishol 10.908 48.041 45177 4,40 4,14 8,55
Pista de botxes Marianao 2.105 17.967 0 8,54 0,00 8,54
Camp de futbol Camps 3.449 26.618 0 7.72 0,00 7,72
Blancs .

Estadi municipal de

Softbol 5.242 7.680 0 1,47 0,00 1,47
Pista-ciclista-patinadors 16.932 13.229 0 0,78 0,00 0,78

Can Dubter
Totall/ Mitjana dels ratis

73,070

1.494:218

&% MuntamenT DE

w!,j:v' 7

SANT Bo1 DE LLOBREGAT
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Minim, maxim i mitjana de ratis de superficie

Consum electricitat Consumigas natural Consum energia final
anual per superficie anual pernsuperficie anual per'superficie
(kWh/m?) (kWh/m®) (kWh/m?)
Minim 0,78 3,43 ! 0,78
Pista-ciclista-patinadors Camp de futbol Marianao Pista-ciclista-patinadors
Mitja 52,37 37,10 89,47
Maxim 338,16 249,66 364,57
Piscina Muntanyeta Poliesportiu Parellada Poliesportiu Parellada

Aixi el Poliesportiu Parellada és el que presenta un major consum energétic de forma
absoluta i relativa, amb gairebé 1.700 MWh/any de consum d’energia final i més de
350 kWh/m*any. Aixd és degut a que I'esmentat equipament és I'Gnic que disposa
d'una piscina climatitzada, oberta tot I'any.

Consum energétic anual d'equipaments esportius
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Consum energeétic anual per superficie d'equipaments esportius
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Entre la resta d’equipaments esportius destaca de forma molt especial I'Estadi de
futbol i el Poliesportiu I'Olivera amb consum rellevants d'electricitat i gas natural, tant
en termes abhsoluts com relatius. En tots aquests equipaments el consum de gas
natural té un fort impacte sobre el consum total.

La piscina de la Muntanyeta, si bé presenta un rati de consum elevat, té un consum
anual absolut molt baix.

En aquesta tipdloga és molt important concretar accions d’eficiéncia energética per
reduir el consum de gas natural de ACS, aixi com el consum de gas natural per a
calefaccio i piscina del Poliesportiu la Muntanyeta. També és molt rellevant el consum
de refrigeracio de les sales de fitnes i cardio dels diferents equipaments, aixi com el
consum de bombeig d’aigua freda i calenta. Finalment també cal destacar la gestid i
millora de l'eficiencia energética dels sistemes d'il-luminacié dels terrenys de jocs i
pistes esportlves

a
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2.2.3. Casals

La tipologia "casals" inclou casals de barri, casals per a la gent gran i ateneus. En
aquesta tipologia hi ha una gran variacié entre el consum absolut dels equipaments i
els ratis de consum. Aixi, pel que fa al consum absolut destaca de forma molt especial
el casal de barri de Can Massallera, seguit pel Casal de barri de I'Olivera. :

Tanmateix aquests equipaments amb major consum també sén els que tenen una
major superficie, de manera que els seus ratis de consum energétic estan en
consonancia amb la mitjana del municipi.

() e erde dSd
0] O dd 0] energ
0,
a D3 pe e 1A O ad ele d d dl d dl pe d pe
Casal d'Avis B. Aribau 110 21.419 0 194,72 0,00 194,72
Casal d'Avis Barri
Centre 245 7.892 37.341 32,21 152,41 184,62
Casal de Barri Ciutat
Cooperativa 974 163.018 2.668 157,10 2,74 159,84
Casal de Barri Camps
Blancs 997 122.321 0 122,69 0,00 122,69
L'Olivera 2.300 242.770 0 105,55 0,00 105,55
Cal Ninyo 1.067 92.784 0 86,96 0,00 86,96
Can Massallera 7.300 344.436 217.600 47,18 29,81 76,99
Casal del Barri -
Marianao 1.500 108.019 0 72,01 0,00 72,01
Casal Casablanca
(Assoc. Veins
c/badajoz, 2) "910 45.516 0 50,02 0,00 50,02
Casal de Barri .
Casablanca (La Gralla,
Pl. Gegants/1) 1.744 74.848 0 42,92 0,00 42,92
Ateneu Santboia 2.035 4.561 2,24

Total/Mitjana dels

; 19182 1.217.584 257.609
ratis

cl cl d Ue o[ ) +-
O e dl d e 0 (d dl d [ @) erqgia
Minim 2,24 2,74 2,24
Ateneu Santboia Casal Ciutat Cooperativa Ateneu Santboia
Mitja 83,05 16,81 99,87
Maxim 194,72 _ 152,41 194,72
L Casal d'Avis B. Aribau Casal d'Avis Barri Centre Casal d'Avis B. Aribau
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Consum energétic anual de casals
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. Quan s'analitzen els ratis de consum energétic, es posa de manifest que hi ha una
série d'equipaments amb consum energétic absolut relativament baix, peroé un consum
relatiu molt elevat. Aquests equipaments son el casal d'avis B. Aribau, el casal d’avis
Barri Centre i el Casal de Barri ciutat Cooperativa.

Es especialment rellevant el casal de barri Ciutat Cooperativa, atés que presenta un
consum absolut no menyspreable i un rati de consum elevat.

Aixi, a I'hora de definir actuacions d'eficiéncia energética per aquesta tipologia, prenen
important rellevancia la gestié dels sistemes de climatitzacié (calefaccio i refrigeracio),
atés que es considera que sén la principal font de consum pels equipaments
analitzats. També és rellevant la gestié dels sistemes d'il-luminacio, especialment a
Can Massallera, atés que presenta un important poténcia instal-lada pel que fa a la
il-luminacio.
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Consum energétic anual per superficie de casals
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2.2.4. Dependéncies municipals i oficines

Pel que fa a les dependéncies municipals, destaca especialment els consum de la
Policia Municipal i la Casa de la Vila, els quals presenten consums elevats pel que fa
al valor absolut i al rati per superficie. :

() < erie alsjols ol E [)d () E
) > _‘ 0 d = .' 3

Policia municipal 1177 244,098 39.695 207,39 33,73 241,12
Casa de la Vila 2.350 342.267 0 145,65 0,00 145,65
Riereta 10 100 9.208 0 92,08 0,00 92,08
Torre del Sol 1.200 53.740 49.511 44,78 41,26 86,04
Can Torrents (arxiu historic) 995 13.883 68.407 13,95 68,75 82,70
Recinte Serconsa 6.116 401.745 0 65,69 0,00 65,69
Can Jordana 981 48.870 0 49,82 0,00 49,82
Oficines Radio Sant Boi 75 3.418 0 45,567 0,00 45,57

ota ana dels ra 4 5 g 01,08

Minim, maxim i'mitjana de ratis de superficie

Consum electricitat
anual per superficie

Consum gas natural
anual per superficie

Consum energia final anual per superficie

(KWh/m?) (KWh/n?) (KWh/m?)
Minim 13,95 33,73 45,57
Can Torrents Policia municipal Oficines Radio Sant Boi
Mitja 83,12 17,97 101,08
Méxim . .207,39- : 68,75 - 241,12
Policia municipal Can Torrents _Policia municipal

En gran mesura, el consum energétic de la policia municipal és degut al seu important
regim de funcionament (24 hores al dia, de forma ininterrumpuda) i al fet d'una
poténcia instal-lada en equips i sistemes eléctrics important.

D’altra banda la Casa de Vila també té un consum important com a conseqiiéncia del
sistema de climatitzacié per mitja de sistema VRV a 4 tubs, que permet cobrir
demandes de fred i calor de forma simultania. En aquest cas tamhé cal destacar el
consum dels. equips informatics.
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Consum energétic anual de dependéncies municipals i oficines
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Sant Boi

Un equipament que també cal tenir en consideracio és el recinte Serconsa, seu de la
brigada municipal. Aquest recinte, amb un consum exclusivament eléctric, t& un
important consum ateses les multiples activitats que acull i la naturalesa industrial
d'algunes d’elles. Tanmateix, atés que és un recinte amb una gran superficie, presenta
un consum relatiu moderat.

Finalment cal destacar el consum de gas natural de Can Torrents, que és I'equipament
amb més consum de gas natural de la present tipologia tant en termes absoluts com,

sobretot, relatius.

Consum energétic anual per superficie de dependéncies municipals

i oficines
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[ CONSUM GAS NATURAL ANUAL PER SUPERFICIE (kWh/m2) |

De la present tipologia, cal tenir especial consideracié en les accions per a la millora
de l'eficiéncia energética del sistemes de climatitzacié (calefaccié i refrigeracid), aixi
com la gestid dels consums passius dels equips instal-lats, especialment equips
informatics i industrials.
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2.2.5. Equipaments culiturals i centres d’interpretacio

Entre els equipaments culturals destaca per sobre de tot el Museu de Can Barraquer,
el qual aglutina més del 80% del consum energétic total d'aquesta tipologia.

Consum energetic equipaments culturals i centres d'interpretacio

Consum Gonsumiaas Consum
T Consum Consum eleclricitat g energia final
Equipament Slpeflicls electric ESLEITE anual per figitial.anua| anual per
i il (mf) | g | d! - per superficie n‘Pr.
anua anua superficie (kWhim?) superficie
(KWh/m?) (KWh/m®)
Museu Can Barraquer 1.600 134.201 83,88 0,00 83,88
Ermita de Sant Ramon
(Centre d'Interpretacio) 1.100 22.754 20,69 0,00 20,69
Termes romanes 478 2.334 4,88 0,00 4,88
Cent(e d'interpretacié Torre 350 1.006 287 0,00 2.87
Benviure
Cal Dimoni 30 40 1,33 0,00 1,33

[otal/ Mitjana dels ratis

ol ad e cl > e
0, e dl d O d d 0 erd dl d
i . 56 K
Minim 1,33 0,00 1,33
Cal Dimoni Cal Dimoni
Mitja 22,73 0,00 22,73
© Maxim 83,88 0,00 83,88
Museu Can Barraquer Museu Can Barraquer
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Consum energétic anual d'equipaments culturals i centres d'interpretacié
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Es rellevant destacar que el consum energétic de la present tipologia és exclusivament
electric. EI Museu de Can Barraquer és el que presenta un major consum, tant en
termes absoluts com relatius com a conseqiiéncia de la seva activitat i del sistema de
climatitzacio instal-lat. ’

En la present tipologia es consideren especialment rellevants les * ctyacions, .
d'eficiencia energética en la gestié del clima i la il-luminacid, sobretot pelequerfacals Hov eer
Museu de Can Barraquer. Aprovat per la Junta de

Govern Locat de dz—.t:a
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2.2.6. Tallers i centres d’activitats

Dins la tipologia de tallers i centres d'activitats, destaca especialment el Nuria pel que
fa al consum eléctric i la Masia Torrelavita pel fa al consum de gas natural.

Aixi, el Nuria concentra més del 60% del consum eléctric dels equipaments de la
present tipologia. S'estima que aixo és degut al consum del sistema de climatitzacié de
'equipament. En termes relatius també és un equipaments amb un gran consum per
superficie, atés que triplica la mitjana de ratis de la present tipologia amb 231 kWh/m?

any.

Consum energetic tallers'i centres on s'imparteixen cursos i'activitats

Totall//Mitjana delsiratis

1.932

124.406

18:972

Minim, maxim i mitjana de ratis de superficie

Consum electricitat anual per

superficie (KWh/m®)

Consum gas natural anual per

superficie (KWh/m?)

Consum COnSURES Consum
g o eleclricitat g energia final
Equipament gpemgle ‘Cor_'rsum Gonsilin;ogs anual per natiiat any_ai anual per
q utili(m®) electric anual' | natural anual superficie per superf_gme superficie
(KWhim?) (kWh/m’) (KWhim?)
El Ndria 344 79.413 0 230,85 0,00 230,85
Pretaller serigrafia / Annex C.
Blancs 9-10 60 5.440 0 90,67 0,00 90,67
Masia Torrelavila (acull 8
activitats d'educacié ambiental) <86 4128 168%2 101 4915 M8
Taller 2000 165 8.157 0 49,44 0,00 49,44
Centre d'Art Can Castells
(antiga biblioteca) 822 24,569 0 29,89 0,00 29,89
Pre Taller de fusteria 165 2.688 0 17,34 0,00 17,34

Consumienergia final anual

per supefrficie (kWhIm")

Minim 10,72 49,15 17,34
Masia Torrelavila Pre Taller de fusteria
Mitja 71,48 8,19 79,68
t ose 230,85 49,15 230,85
A% |Mé-)(|ﬁ’l°£ AT } 1 )
£ LT 601 D8 LLosresAT El Niria ; El Nuria

:"~.\')r0\f€=i per la data
Govern Losal U

71 L, 100
i < -

—
El secretan &f il accta

A partir/defll'octubre de 2012 la Masla Torrelavila genera energia térmica per mitja d'una caldera de biomassa. Per
tant, el consum de gas natural identificat correspon als anys 2010, 2011 i 2012. Es de preveure un consum total
d'energia final (kWh) equivalent, tanmateix el nou combustible (biomassa) no genera emissions de CO,.
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HRE

Igualment cal destacar el consum de gas natural és especialment rellevant a la Masia
Torrelavita, tant en termes absoluts (prop de 20 MWh/any) com relatius (49,15 kWh/m?

any).
Consum energétic anual de tallers i centres on s'imparteixen cursos i activitats
90.000
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El Nuria Pretaller serigrafia Masia Torrelavila Taller 2000 Centre d'Art Can Pre Taller de
/ Annex C. Blancs  (acull activitats Castells (antiga fusteria
d'educacié
ambiental)
0 CONSUM ELECTRIC ANUAL m CONSUM GAS NATURAL ANUAL J
Consum energétic anual per superficie de tallers i centres on s'imparteixen
cursos i activitats
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Dins d’aquesta tipologia sén especialment rellevants les accions de gestié i millora de
I'eficiéncia energética dels sistema de climatitzacié de El Nuria i la Masia Torrelavita.
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2.2.7. Mercats

Pel que fa als dos mercats analitzats, s’observa un consum absolut d’energia eléctrica
forga similar, perd un consum relatiu molt diferenciat. Aixi, el mercat de Torre de la Vila
té un consum absolut de 72 kWh/m? any i un consum per unitat de superficie que
duplica el del Mercat de la Muntanyeta. Cal destacar que el consum energétic de la
present tipologia és exclusivament eléctric.

Consum energetic mercats
Consum Consum

e Consum gas
- e electricitat energia final
Superficie util Consum Consum gas HEWE T UE]
(m?) eleclric anual ' natural anual QMDD per superficie anusihel
superficie

superficie 2 I
(KWh/m?) i) (KWhim?)

Equipament!

Mercat Torre de la Vila

Mercat Muntanyeta
Total/ Mitjana dels ratis 166.291

Minim, maxim i'mitjanaide ratis de superficie

Consum electricitat'anuall ' Consum gas natural anual per = Consum energia final anual

per superficie (KWh/m?) superficie (KWh/m?) per superficie (kWh/m®)
Minim 27,95 0,00 27,95
Mercat Muntanyeta Mercat Muntanyeta
Mitja 49,94 0,00 49,94
Maxim 71,93 0,00 71,93 .
Mercat Torre de la Vila Mercat Torre de la Vila

5. AJUNTAMENT DE
SANT BOI DE LLOBREGAT
ia Junta de
data

Aprovat per
Gayem Local de

" sant Boi disposa d'un total de 3 mercats, tanmateix no es disposen de dades energétiques del Mercat Municipal Sant
Jordi, per tant I'analisi s'ha realitzat sobre un total de 2 mercats municipals.
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Consum energétic anual de mercats
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En la present tipologia, cal tenir especial consideracio amb les mesures de gestio i
eficiencia energética dels consums passius en sistemes de renovacié d’aire i equips

instal-lats.
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2.2.8. Aparcaments municipals

Pel que fa als dos aparcaments analitzats, s'observa un consum absolut d'energia
electrica en termes absoluts i relatius a 'aparcament de la Muntanyeta, amb més de
70 MWh/any i 17 kWh/m? any. Aixd indica una menor eficiéncia energética en
I'aparcament de la Muntanyeta respecte I'aparcament de la Gralla. Cal destacar que la
totalitat del consum energétic d'aquesta tipologia és eléctric.

Consum energetic parquings

Consum

Consum Consum gas

Equipament

Superficie util
(m?)

Consum
eléctric anual

Consum gas
natural anual

electricitat anual
per superficie

natural anual
per superficie

energia final
anual per
superficie

(KWh/m®) (kWh/m?)

(KWh/m®)
Parquing Mercat
Muntanyeta

La Gralla
Total'/ Mitjana dels
ratis

92,700

Minim, maxim i mitjana de ratis de superficie

Consum:gas natural

Consum electricitat anual per T
P anual persuperficie

Consum energia final'anual per
superficie (kWh/m°)

superficie (KWh/m?)

(kWh/m?)
Minim . 8,04 0,00 : 8,04
Parquing La Gralla Parquing La Gralla
Mitja 12,58 0,00 12,58
Maxim . 17,13 0,00 ; 17,13
Parquing Mercat Muntanyeta Parquing Mercat Muntanyeta
Consum energétic anual de parquings
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Consum energétic anual per superficie de paquings

18,00

16,00

14,00

12,00 .

10,00

6,00

4,00

2,00

0,00 - T
Parquing Mercat Muntanyeta ) Parquing La Gralla

m CONSUM GAS NATURAL ANUAL PER SUPERFICIE (kWh/m2)
0 CONSUM ELECTRICITAT ANUAL PER SUPERFICIE (kWh/m2)

Pel que fa a les mesures d'eficiéncia energética del aparcaments, pren especial
rellevancia la millora de I'eficiéncia energética dels sistema d’il-luminacioé i la limitacié
del consums passius dels sistemes de ventilacié i renovacio d'aire.
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2.2.9. Altres

“La tipologia d'altres, inclou equipaments de tipologia molt diversa. Aixi, tot i presentar
un rati mitja de consum eléctric superior als 250 kWh/m?, s’ha descartat per a 'analisi
global atés que els equipaments aqui inclosos no sén representatius a nivell -de
superficie i consum energeétic. Aixo és degut a que es tracta d’'una série d’equipaments
concrets (antenes, quiosc de la Muntanyeta i Radio Sant Boi) que presenten un ratis
extremadament elevats. Per tant, en context, I'elevat rati de la tipologia altres és degut
a anomalies excepcionals i sense importancia per al conjunt.

0 elrierge ] E 2 (] [ d B
O 0 ol O e (ia
= = O O A a 3 a a 3 alla e
5 als TR Lt CILED : F

Antenes/repetidors 37 21.903 0 591,97 0,00 591,97
Quiosc Muntanyeta 55 28.280 0 514,18 0,00 514,18
Radio Sant Boi 69 24.967 0 361,84 0,00 361,84
Bar Area de lleure Torrelavila 274 60.033 0 219,10 0,00 219,10
Gosseres municipals 69 11.788 0 170,84 0,00 170,84
Centre obert Camps Blancs
(centre d'atencié a adolescents
i infants en risc social) 170 4.812: 0 28,31 0,00 28,31
Cementiri municipal 4,11

Jotall/iMitiana delsiratis 167127

Minim, maxim i'mitjana de ratis de superficie

Consum electricitat anual per  Consumigas natural anual per | ‘Consum energia final anual
superficie (KWh/m®) superficie (KWh/m®) per superficie (kWhImz)
Minim 4,11 0,00 4,11
Cementiri municipal Cementiri municipal
Mitja 270,05 0,00 270,05
Maxim 591,97 0,00 591,97 ‘
Antenes/repetidors Antenes/repetidors

La totalitat del consum de la present tipologia és eléctric, per tant les mesures
d'eficiéncia energética més importants seran la gestio de la climatitzacié i els equips
energétics instal-lats. '

¥y AuNTAMENT DE
@7 SANT Bol DE LLOBREGAT

Junia de
dats

Aprovat pe
Govemn Lo

l
!?, | JuL, 201 |

El secretari general acctal.
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- Consum energétic anual d'alires equipaments
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3. ACCIONS D’ESTALVI | D’EFICIENCIA ENERGETICA

3.1. Establir requisits d'eficiéncia en nous projectes
d’equipaments

A1.1 Incorporacio de criteris d'eficiéencia energetica

estructurals en els projectes dledificis nous i rehabilitacions "

Responsable: Urbanisme 2

Descripcio

Els criteris de sostenibilitat aplicables a la construccié de nous edificis i les rehabilitacions
engloben ambits com la contencié de consums energétics i d’aigua, la consideracio del cicle de
vida dels materials, la reducci6 d’emissions, la garantia del confort pels usuaris, etc.

L'objectiu és dissenyar i construir edificis que estalviin recursos i redueixin els impactes

ambientals dels mateixos, sense repercutir en el confort i la qualitat pels usuaris.

L'adequacié energeética i sostenibilista d'un projecte arquitectonic i d'instal-lacions inclou, entre

daltres accions:

o Analisi d’assolellament i ombres de I'edifici ,I'efecte dels edificis veins i de la radiacié solar
incident en cadascuna de les faganes, i analisi de les possibilitats d'aprofitament de la [lum
natural i els sistemes d'il-luminacié i control de la mateixa.

o Simulaci6 dinamica del comportament energétic anual.

En paral‘lel, s'incorporara tamhé la telemesura energética en els plecs d'equipaments de nova
construccié que superin els 500 m? de superficie.

La posada en marxa és també una pega clau pel bon funcionament de I'edifici, per aixd és
necessari un seguiment intensiu dels primers mesos de funcionament, amb formacié als
gestors i mantenidors de I'edifici, i també als usuaris.

Equipaments on s’aplicara ”? AunTa
Tots els projectes d'edificis nous i de rehabilitacions en equipaments municipals R
Periode d’execuci6 . ‘-"3'-"'-’}"_'_’..';f?.‘f‘**?
Inici: juliol 2014. SXETE
Estalvi anual estimat e
|7 2 b TP - e ST RS | ettt ian . 0 oL BL secrelar ge
Sy & 1 ; i a &
MWh electricitat + MWh gas natural + Euros
4 il
n.a +n.a : N.a
Cost Periode de retorn
S'incorporara als plecs i s‘assumira dins el n.a

cost de l'obra.

T DE
)E LLOBREGAT

1 Junta de
le data

201 l

eral acctal.

-
-

Despesa consolidada
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3.2. Aprovar incentius per a l'eficiéncia energetica en nous
edificis i rehabilitacions privades

A2.1 Bonificacions fiscals en impostos municipals per a

nous edificis i rehabilitacions que excel:leixen en eficiéncia
energetica

Responsable: Economia iiHisenda

Descripci6

Consisteix en aplicar una bonificacid en el cost de I'lmpost sobre Construccions Instal-lacions i
Obres (ICIO) per aquells promotors que estiguin construint edificis de demandes i consums
energétics continguts.

Per verificar que I'edifici projectat tindra consums continguts, es proposa utilitzar com indicador
el nivell de la qualificacid energética que obtindra l'edifici mitjangant els programes informatics
reconeguts per la normativa vigent (RD 235/2013). La certificacié energetica defineix dos
indicadors, un primer en funci6 del valor d’emissions de CO; anual (t COzlmz-any) que generara
I'edifici i un segon en funcié del valor de consum d’energia primaria anual (kWh/m?-any).

Es recomana basar aquesta bonificacié en I'indicador de consum d'energia primaria ja que es
vol incentivar I'estalvi i I'eficiéncia energatica. '

Aixo sera aplicable tant en edificis nous o rehabilitacions integrals.

En el cas dels edificis nous, s’ha de valorar quines sén les qualificacions que excel-leixen i per
tant les que reben descomptes fiscals, en compliment del Codi Técnic de I'Edificacid, tots els
edificis nous estan obligats a aconseguir com a minim una qualificacié D o E (ja que la opcid
simplificada del certificacié d'edificis nous d'habitatge déna com a maxim una qualificacié D o
E). Per tant cal analitzar si només es consideren bonificats els edificis o habitatges nous amb
lletra maxima (A) o també els de lletra (B). Aquesta valoracié es fara en altres fases del treball,
ja que es imprescindible estimar quina pot ser la quantitat d'edificis que optin a bonificacions si
s'estableix que tant A com B n’obtinguin.

De moment es planteja com hipodtesis que es distingeixin les qualificacions per sobre de.l'A,
definint un nivell A+ de la mateixa manera que va definir la Unio Europea en el casg;\;ieggi
electrodoméstics. Aixi les qualificacions A obtindrien una bonificacié de I'impost menor q_u'é les

\provat p

qualificacions A+, Govern Lpe

Aquest tipus d'acci6 es pot aplicar també sobre I'lmpost sobre Béns Immobles (IBI). Es plant J(a

que I'Ajuntament valori la possibilitat d'aplicar una bonificacié en el cost de I'Bl per aqu Ifs

habitants que estiguin efectuant millores en els seus habitatges/edificis per reduir les demandesii e

i consums energétics.

¢
En edificis o habitatges existents s'ha d'analitzar que suposen les diferents millores en els
nivells de qualificacio, per decidir quins cal incentivar. A banda, cal congixer quins son els més
provables per estimar la quantitat de descomptes que poden suposar i si I'Ajuntament ho pot

assumir. '

Cal analitzar en detall les bonificacions a atorgar, perd es proposa atorgar una bonificacié del
70% de l'impost als habitatges/edificis que millorin dos nivells de qualificacié i un 30% als que

TAMENT DE

millorin amb escreix el valor de I'indicador tot i no canviar de rang o lletra.
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Es proposa que aquesta actuacio sigui discutida durant el 2014 per tal de poder-la incorporar
de cara a l'elaboraci6 dels pressupostos de I'any 2015.

Edificis on s’aplicara
Tots els edificis de nova construccio i rehabilitacions privades.

Periode d’execucio

2015,

Estalvi anual estimat
MWh electricitat { MWh gas natural : Euros
n.a r n.a n.a
Cost Periode de retorn
10.000 € n.a

La despesa consolida.

iy

\«\J;& AIUNTAMENT pE
” SANT Boi pe LLoBreGAT
Aprovat
SHTOVAL per la' Junts A
Govemn Local do (!i'!'j{"t'a “
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3.3. Gestionar de forma centralitzada i agil la informacio de
consums i costos energetics

A3.1 Instal:lacio d'un sistema de telemesura a
equipaments amb consum superior a 70 MWh/any.

Responsable: Serveis de Ciutat

Descripcid

Es planteja instal1ar un sistema de telemesura on-line, en continu i en temps real dels consums
energétics dels equipaments publics amb un consum superior a 70 MWh anuals.

Aquesta és una petita inversié en béns d'equip que permet conéixer en detall les corbes de
consum dels edificis, facilitant tota aquesta informacié als actuals responsables de
manteniment per millorar-ne la seva gestio. En concret, el sistema permet conéixer les causes
de consum i a partir d’aqui definir estalvis energétics a curt i mitja termini i gestionar
energéticament els equipaments.

Aquest sistema facilita tasques com les seglients:
e Analitzar els patrons i horaris de consum.

o Validar l'aprofitament optim de les instal-lacions en funcié de les condicions climatiques
(estiu, hivern i tardor-primavera).

e Validar els patrons d'Us i comprovar el correcte funcionament de les instal-lacions.

o Disposar d'alertes automatiques (correu electronic ifo SMS) per detectar consums en
moments inhabituals.

o Alarmes per detectar fuites i sobreconsums alarmants.

e Mesurar i verificar estalvis de consum energétic, en funcié de la: SUPelrﬂ\c\lea LILa
URNT Et l

temperatura exterior, els graus dia calefaccié i graus dia refrigeracio, etGu’ Sanr or e Liodrean

o Fer previsions de costos energétics. Aprovat per la Jun

Govern Local de dat
e Validaci6 automatica de la facturacio. E- .
e Obtencié de dades per a futures contractacions de proveiment.

o Fer simulacions de canvi de tarifa i conéixer I'estalvi potencial en funcié'der consurrj' ré@b
acumulat. P

Es tracta d'un sistema obert al qual es podran connectar tots aquells usuaris ifo tréballadors
que I'Ajuntament cregui oportd.

L'aplicacié del sistema de telemesura es proposa diferent en funcié del tipus i magnitud de
consum. En general, com més punts de seguiment de consum més estalvis-es poden obtenir,
perd té sentit mantenir un bon equilibri entre la inversié feta en el sistema de telemesura i els
estalvis que es poden assolir. Per aquest motiu, de forma general es planteja orientar la
telemesura de la manera seguent en funcié del tipus i magnitud de consum:

o Nomes electricitat a partir de comptadors de companyia (amb sortida dptica compatible
amb el protocol [EC 870-5-102) en equipaments tot-eléctrics i amb un consum superior
a 70 MWh/any i inferior a 150 MWh/any.

o Electricitat, temperatura interior i climatitzacié en equipaments tot-eléctrics i amb un

a de

sctal,
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consum superior a 150 MWh/any.

o Electricitat, gas natural i temperatura interior en equipaments amb gas natural i consum
global superior a 70 MWh/any i inferior a 250 MWh/any.

o Electricitat, gas natural, climatitzacié i temperatura interior en equipaments amb gas
natural i un consum d'electricitat superior a 250 MWh/any.

e Addicionalment, es planteja monitoritzar el consum d'aigua en equipaments esportius
amb piscina.

Es planteja I'aplicacié d’aquesta accid en 4 fases diferents:

Fase pilot. Installar sistemes de telemesura temporal (mitjangant trucada RTC) durant 6
mesos a 4 equipaments considerats com a grans consumidors energétics: el Poliesportiu La
Parellada, el casal de barri I'Olivera, el casal de barri Can Massallera i la Biblioteca Jordi Rubié
i Balaguer. Aquests 4 equipaments representen el 28% del consum energetic total municipal.

Fase |. Installar sistemes de telemesura permanent i amb lectures en temps real a 4
equipaments amb un consum energétic de més de 300 MWh/any i manteniment de la
telemesura temporal als 4 equipaments inclosos a la fase pilot. En total, aquests 8 equipaments
representen el 40% del consum glohal dels equipaments publics del municipi.

Fase Il Instal-lar sistemes de telemesura permanent a 9 equipaments nous (amb un consum
energétic superior a 100 MWh/any), mantenir aquest tipus de telemesura als 4 equipaments
inclosos a la fase |, i passar a telemesura permanent els 4 equipaments que disposaven de
telemesura temporal des de la fase pilot. En total, aquest 17 equipament, tots ells amb un
consum energétic de més de 100 MWh/any, representen aproximadament el 57% del consum
global dels equipaments publics del municipi.

Fase lll Installar sistemes de telemesura a 23 nous equipaments, assolint un total de 40
equipaments telemonitorizats permanentment. Aquests nous equipament tindran ftots un
consum energetic superior a 70 MWh/any, i en total, els 40 equipaments representaran el 92%
del consum global dels equipaments publics del municipi.

Aquesta accid és imprescindible de cara a l'execucio de totes les actuacions de gestio previstes
en el present Pla.

Equipaments on s’aplicara
Aquells equipaments amb consums energetics superiors als 70 MWh/any

Periode d’execucio
Fase pilot: maig 2013 - desembre 2013. B8 S
Fase |: desembre 2013. W SANT Bol b
Fasse ll: juliol 2014 - desembre 2014.
Fase lll: any 2015.

A L LR

_________________________________________________________________________________________

Fase |: 20.000 €. Es consoliden 750 €.
Fasse |lI: 72.000 €. Es consoliden 4.000 €.
Fase Ill: 120.000 €. Es consoliden 9.000 €

MWh electricitat MWh gas natural Euros L 7 | aocial.
I ina i ina o

Cost . Periode de retorn

Fase pilot: 0 €. n.a
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A3.2 Creacio de la figura de técnic dleficiencia

energetica d’edificis municipals

Responsable: serveis de Ciutat

Descripcio

Aquesta mesura es va proposar ja en el pla d'acci6 del PAES amb el codi 1.1.1.8 Creacié de la
figura del gestor energétic.

El tecnic d'eficiéncia energética d'edificis municipals haura de vetllar perqué el comportament
energetic en els equipaments sigui I'adequat; a més coordinara la formacié energética del
personal intern i extern dels equipaments municipals, i finalment gestionara, entre altres
tasques:

° LaImplantacié del sistema de gesti6 energética i telemesura als equipaments amb consums
energetics superiors a 70 MWh/any (veure acci6 A3.1).

e Gestionar la comptabilitat energética del conjunt d'equipaments i configurar I'lnforme anual
de consums i costos energétics (veure accié A3.3).

o Controlar la categoria d'eficiéncia energética dels equips electrodoméstics adquirits.
A banda d'aquestes tasques en destaquen dues més d’especial importancia:

A3.2.1. Efectuar un seguiment en continu i en temps real dels consums energétics d'aquells
equipaments que s’hagin monitoritzat préviament. El seguiment es fara mitjangant el software
de telemesura desagregada del consum energétic DEXCell Energy Manager v. 3.2, Aquest
seguiment i la comunicaci6 continua d'incidéncies i de mesures d'estalvi identificades a través
de software derivara en la seva gesti6 energetica, i al seu torn, la gestié és la que permetra
assolir els estalvis energétics.

El sistema de telemesura permet generar informes periodics (setmanals, mensuals, etc.) de
consum, de costos, de consum de la climatitzacié en funcié de la temperatura ambient, etc. de
forma automatica. Aquests informes seran una eina atil a tenir en compte a I'hora de fer el
seguiment dels equipament i de I'execucié de mesures de reduccid de consum i finalment
I'avaluacié dels resultats aconseguits.

A3.2.2. Seguiment del equipaments no monotoritzats mitjangant facturacié.
Aquesta acci6 és imprescindible de cara a la realitzacié de totes les actuacions de gestio
previstes en el present Pla.

Equipaments on s’aplicara
S’aplicara a la gesti6 energética del global d’equipaments. \ AJUNTAMENT T

_OBREGAT

Do ¢
ST ot

Periode d’execucié Aprovat per ta Junta de
Inici: setembre 2014. Final: 2015. Accié A3.2.1 ha estat iniciada I'agost del 2013, Govern Local do pe

Estalvi anual estimat 2 1 UL, 2t \
MWh electricitat i MWh gas natural ! Euros et elat Gane] i oot
na ina ina <t
X " -~
Cost . Periode de retorn ‘
35.000 € n.a
La despesa consolida.
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A3.3 Gestio de la comptabilitat energetica del = = = |
conjunt d'equipaments — | = e
Responsables: Serveis de Ciutat b élalf‘.lu

Descripcio

Per tal d'optimitzar el consum energétic dels equipaments municipals i millorar el control de la
facturacié que en fan les companyies, es proposa implantar un software intel-ligent de gestio de
I'energia. '

Aquest sistema permet: inventariar tots els subministraments energétics, controlar la tarifa
contractada, controlar la reactiva, detectar errors en la facturacid de les companyies
eléctriques, disposar d'informes de seguiment i control, configuracié d'alarmes automatiques,
ete.

Amb la introduccié de les dades de facturacié es revisa automaticament una série de
parametres que en cas de ser sobrepassats o no coincidir amb el que s’havia previst, es
genera I'alarma corresponent. Aixd facilita una rapida actuacié per corregir les anomalies a
temps.

En aquells equipaments que disposin de telemesura (veure actuaci6 A3.1) es vinculara la
gestié de la comptabilitat energeética a aquesta telemesura.

Addicionalment es redactara un informe anual de consums i costos energeétics que recollira de
forma ordenada i comprensible tota la informaci6 recopilada durant I'any a través del sistema
de gestié energética (o bé de la comptabilitat energética) en relacié als consums, tant
d’electricitat com de gas natural, del conjunt d'equipaments ptblics que administra I'Ajuntament
de Sant Boi.

L'informe a més del consums mensuals i anuals, haura- d'incloure ratis de consum per
superficie. L'informe sera una eina de gestié practica que ajudara a redactar l'informe de
seguiment anual del Pla.

Aquesta accié és imprescindible de cara a la realitzacid de totes les actuacions de gestio
previstes en el present Pla.

Equipaments on s’aplicara
Tots els tipus d'equipaments: educatius, administratius, esportius, culturals, etc.

Periode d’execucidé
Inici: setembre 2014. Final: 2015. Mesura amb vocacio d'execucio continuada.

Pel que fa a I'informe anual, s’executara a principis de cada any, entre gener i febrer. Es a dir
que aquesta sera una subaccié amb vocacié d'execucid periddica al comengament de cada
any.

Estalvi anual estimat

————————————————————————————————————— I—-——-—-—-'-—--—-'---—-—---——--——-——-——-‘}.-—-'——.——---—.-.——-.-—_—.—-—J._ﬂ_ﬂ—'-—---——-—--—
- ioi i 198 T ' Eu % A wenT tf
MWh electricitat ; MWh gas natural : Euros T
n.a in.a in.a Aprovat per la Jinta de
- = EEae Easasus
Cost Periode de retorn LI }
2000€ - : |21 o 20 |
La despesa consolida. El secretari genen acctal,
=l
o
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3.4. Executar les inversions adients per dur a terme un control
permanent del consum energétic dels equipaments, aixi
com les actuacions de millora amb amortitzacio inferior als
5 anys

A4.1 Aillament dels tubs caloportadors amb
escuma elastomerica

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcié

Tots els tubs caloportadors tenen pérdues de calor per transferéncia térmica. L’aillament
adequat d'aquests conductes i el manteniment d’aquest aillament previndra una gran part de
les pérdues.

Es fara un inventari de I'estat de les canonades i tubs caloportadors de la totalitat d'edificis
municipals que disposin de sistemes de climatitzaci6 ifo aigua calenta sanitaria. Es dedicara
una atenci6 especial als sistemes de distribuci6 primaris. A partir de I'inventari s'establira un
ordre de prioritat d'actuacié per comengar a actuar en aquells tubs que estan en pitjor estat i
que provoguen unes majors p'érdues térmiques. -

L'actuaci6 consistira en instal-lar o substituir un material aillant térmic en les canonades de
conduccio de I'aigua calenta o freda per millorar I'aillament existent. Aixd permet evitar pérdues
de calor en el transport de l'aigua calenta i evitar possibles condensacions en les canonades
d'aigua freda.

Caldra controlar el gruix, el tipus (escuma d’elastomer, de polietilé, etc.), la temperatura que
haura de suportar i la durabilitat a la intempéries, per a cada cas. Cal vigilar especialment
l'estat d’aquells circuits que discorren per I'exterior (cobertes, etc.).

&N Aunramenr fe

Equipaments on s’aplicara
Gaovern Eocal _(_!_l;; i al te

Tots els tipus d'equipaments: educatius, administratius, esportius, culturals, etc. |

Periode d’execuci6 | 21 UL, 208 E
Inici: juliol 2014. Final: desembre 2014. Ei secretari genedhl a:..4

Eiectric;:_ita_t Gas natural i Euros
0 £ 9.384 kWh {504 €.
Cost Periode de retorn
1.700 €. 3.4 anys

La despesa no consolida.
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A4.2 Instal:lacio de detectors de presencia i llum
natural en laiil:luminacio de banys, vestuaris i zones
comuns

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

Instal-lar detectors de preséncia que controlin I'encesa i I'apagada de la il-luminaci¢ als lavabos,
als vestuaris i a les zones de pas. Aquesta control permet utilitzar Gnicament la il-luminacié
artificial que es necessita i quan es necessita en aquests espais i aixi reduir el consum eléctric.

Els detectors activen o desactiven automaticament I'enllumenat en funcié de si existeixen o no
la preséncia de persones.

En alguns casos particulars pot resultar més util installar altres tipus de controls com ara
polsadors temporitzats, que un cop polsats mantenen encés I'enllumenat un temps programat,
evitant aixi també deixar encesos els llums per oblit. Finalment també existeixen els sensor de
lluminositat que permeten adaptar la intensitat de la illuminacié artificial en funcid de la
il-luminacié natural.

L'empresa Multilamp, amb seu al municipi de Sant Boi, ofereix una série de controladors
intel-ligents que gestionen de manera optima I'encesa de la il-luminacié en funcié del parametre
que s'estableixi, nivell d'illuminacid exterior, temporitzacié etc.

Aquests sistemes intel ligents permeten també el control remot d'aquests dispositiu, la detecci6d
de lampades avariades, i la programacié de diversos horaris; a més pot treballar amb diverses
tipologies de lampades: VSAP, hallogenurs metal‘lics, etc.

Equipaments on s’aplicara N Aivsiial
Tots els tipus d’equipaments: educatius, administratius, esportius, culturals, etc. ¥ ST B
Anrovat ne
Periode d’execucié "“"’Tf'-”- s
Inici: gener 2015. Final: mitjans 2015. } 211
=
Estalvi anual estimat El secretari ¢
Electricitat | Gasnatural | Euros =
30.523 kWh ‘0 §3.492€
Cost % Periode de retorn ki
14.000 € 4 anys

La despesa no consolida.

ENT DE

| DE LLOBREGAT

la Junta de
| de data

. 2014

:neral acctal,
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A4.3 Instal:lacio de rellotges digitals per a poder

controlar el funcionament d’equips de refrigeracio
autonoms

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

Instal-lar un rellotge digital per controlar els instants d'encesa i apagada dels equips de
refrigeracio autdonoms. Aquest rellotge digital regulara el periode de funcionament d'aquestes
instal-lacions adaptant-lo als horaris d'ocupaci6é dels espais als quals cada maquina déna
servei. Gracies a aquests dispositius, es té la seguretat que no es quedard encesa
accidentalment durant periodes de tancament dels equipament, cap instal-lacié que no sigui
necessaria.

Es tracta de rellotges digitals modulars, d'un o dos circuits, senzill de programar i amb gran
capacitat de memoria i que permet, entre altres la programaci6 de cicles o la programacié de
vacances.

Un model que s'ajusta a la majoria de les instal-lacions gracies a la seva versatilitat és el
rellotge digital ORBIS Data Log2.

Equipaments on s’aplicara

Tots els tipus d'equipaments: educatius, administratius, esportius, culturals, etc. Especialment
als CEIP. En total es preveu instal‘lar 20 rellotges digitals

Periode d’execucié
Inici: juliol 2014, Final: desembre 2014.

Estalvi anual estimat

Eleotricitat | MWh gas natural ! Euros
15.600 kWh ‘0 i 1.785€
Cost Periode de retorn
16.000 € 3,4 anys.

La despesa no consolida

4 % AIUNTAMENT DE
SANT Bol DE LLOBREGAT

Aprovat per la Junta de
Govern Local de data

! ' i
P2 0n |
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Ad.4 Ajustos del sistemes de difusio e

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

En molts casos els sistemes de difusié de la climatitzacioé dels edificis estan configurats d'una
manera estandard i després, durant I'is de l'edifici, es comprova que o bé la direcci6 de l'aire
climatitzat o bé el seu cabal no s'adeqilen a les necessitats d'aquell espai determinat i no
resulten efectius:

o Redireccionar les reixetes o sortides d'aire pot millorar el confort dels usuaris, si bé no
genera un estalvi energétic directe, si que pot arribar a generar-lo indirectament, ja que si
I'aire arriba de manera més homogénia la temperatura de consigna pot baixar (a I'hivern) o
pujar (a I'estiu) algun grau.

o Ajustar els cabals de sortida, tant de I'aire calent, com del fred (com fins i tot el cabal de les
aixetes i dutxes) generara directament un estalvi energétic, atés que el sistema haura
d’escalfar o refredar i moure un volum més petit d'aire (o aigua en el cas de les aixetes) i
per tant necessitaria menys energia per aconseguir el seu objectiu.

En altres casos, com s’ha detectat a la Biblioteca Jordi Rubi6 i Balaguer, es posa de manifest
que la distribucié del conductes de climatitzacié no és del tot ldgica i executant actuacions com
ara el perllongament o la subdivisié d'alguns conductes és possible fer arribar 'aire climatitzat
de manera més efectiva als usuaris finals, millorant d'una banda el seu confort, i de I'altra
incrementant l'eficiéncia del sistema perqué poden evitar-se redundancies ifo ineficiéncies en la
distribucio6 de la climatitzacio.

Equipaments on s’aplicara
Tots els tipus d'equipaments: educatius, administratius, esportius, culturals, etc.

Periode d’execucié
Inici: juliol 2014. Final: desembre 2014,

Electricitat i MWh gas natural Euros

7.600 kWh ‘0 i 869 €

Cost . Periode de retorn &
3.500 € 4 anys.

La despesa no consolida. v

G SANT.BOi DE 11088€GAT

Aprovat per
Govern Locs

Junia de
data
el

271 JuL, 201 J

El secretari ge
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A4.5 Substitucio de les lampades instal:lades

incandescents i halogenes.

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

La illuminaci6 en equipaments municipals és una part important de la despesa energetica. Per
exemple, els focus dels camps esportius, tant a les installacions interiors (pavellons i piscines)
com a les exteriors (pistes botxes, camps futbol, beishol, etc), sén un els principals punts de
consum eléctric d'aquest tipus d'instal-lacions arribant a ser el 80% del seu consum global.
Qualsevol regulacié ifo control que n'optimitzi el seu Us representara un estalvi energétic
important i constant. S'estima que és possible aconseguir reduccions d'entre el 20% i el 85%
en el consum eléctric d'enllumenat gracies a la utilitzacié de components més eficients, a I'is
de sistemes de control i ajustos amb temporitzacié, i a la integraci6 de la il-luminacié natural.

En relaci6 a millorar I'eficiéncia de les 1ampades instal-lades es poden distingir dos casos:
A) Il'luminacié interior

o Substitucié de lampades d'incandescéncia tradicionals per fluorescents compactes.
Aquesta acci6 presenta una reduccié del consum, en mitjana, del 80%, aixi com un
augment de la vida de la |dmpada. L'estalvi econdomic suposant un cost de funcionament
d'unes 8.000 hores és d'entre el 65% i el 70% i el periode de retorn de la inversié és
d'unes 3.000 hores de funcionament.

o Substituci6 de lampades haldgenes convencionals per fluorescéncia compacta. L'estalvi
energetic aproximat és d'un 70%.

i

B) Il'luminacio exterior

e Substitucié de vapor de mercuri per vapor de sodi d'alta pressié. L'estalvi energétic
aproximat és d'un 45%.

o Substitucié de vapor de sodi d'alta pressi6 per vapor de sodi de baixa pressio. L'estalvi
energeétic aproximat és d'un 25%.

o Substitucid de lampades haldgenes convencionals per hal-logenurs metal-lics. L'estalvi
energetic aproximat és d'un 70%.

Equipaments on s’aplicara
Tots els equipaments

Periode d’execucié
Inici: juliol de 2014. Final : mitjans de 2015.

Estalvi anual estlmat

.Eiectr[cltat r | Gas natural i Euros _

32.000 kWh ;; 0 | | 3.661€

Cost Periode de retorn L

15.200 €, . 4,2 anys Q el
La deSpeSa no consolida Agrguat par ia Illntarlilr.

Govern Local de data

[
! 21 JUL 2014

El secretari general accla
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A4.6 Instal:lacio de sistemes de control'i

gestio de les instal:lacions de climatitzacio
(refrigeradores, VRV i calderes)

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

Els sistemes de control i gestio centralitzat d'edificis es coneix amb les sigles BMS, de I'anglés
Building Management System. ~

El sistema BMS és una xarxa integrada de dades i sistemes de control de diverses
instal-lacions d’un edifici, principalment de sistemes energétics actius, com ara la il-luminacid, la
climatitzacié i altres serveis. En aquest cas es proposa installar un sistema BMS per a les
instal-lacions de climatitzacio: refrigeradores, sistemes de cabal variable VRV, calderes, etc.

Connectant sensors, bombes, ventiladors i altres elements del circuit de climatitzacié al BMS,
es podra, a través d'un ordinador controlar les instal-lacions, automatitzar funcionaments,
monitoritzar consums, aixi com modificar parametres com per exemple temperatures de
consigna o bé horaris d’encesa i apagada. Alhora aquest sistema permet I'enviament d'alarmes
si es detecten anomalies de gestio o de consum.

L'objectiu final és que el BMS resulti una eina util per a I'estalvi i la reduccié de consums
energétics a partir del seguiment exhaustiu del consums i de la presa de decisions oportunes
en funcié dels resultats per part dels responsables de gestié i manteniment dels equipaments
municipals on s'installi aquest sistema.

Equipaments on s’aplicara

Aquells equipament amb consums importants de climatitzacid, com ara Can Masallera,
L'Olivera, etc.

Periode d’execucio6
Inici : juliol 2014. Final: desembre 2014,

Estalvi anual estimat

v
¥

Electricitat : Gas natural * Euros
16.200 kWh i 11.200 kWh 2454 €
Cost Periode de retorn
11.600 € 4,7 anys

La despesa no consolida

A% AUNTAMENT DE
N7 SANT Bol DE LLOBREGAT

Aprovat per la Junta de

Govern Local de data

g
[ 2100, 20% '

El secretari,ge
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A4.7 Sectoritzacio del sistema de calefaccio o

mitjan¢ant valvules termostatiques SR e
NN N ey P

Responsables: Serveis de Ciutat | o

Descripcio

Els edificis que tenen una configuracié amb grans faganes orientades a nord i sud presenten
comportaments térmics passius molt dispars en aquells espais situats a fagana nord i aquella
orientats a sud. Especialment durant els mesos freds, en que els espais a nord registren unes
temperatures a l'interior de les estances inferiors a aquells espais orientats a sud, tot i disposar
del mateix tipus de calefaccio.

Per aquest motiu es fara una valoraci6 de cada installacio i en els casos que I'edifici tingui
Iorientacio principal N-S es sectoritzara el sistema de calefacci6 per tal de poder independitzar
el sistema que escalfi les diferents aules mitjangant la instal-laci6 de valvules termostatiques.

Equipaments on s’aplicara
Equipaments educatius (CEIP i Escoles bressol) -

Periode d’execucio
Octubre 2013 — Maig 2014

Electricitat Gas natural i Euros
0 | 86.000 kWh 14616 €
Cost Periode de retorn
21.000 € 4.5 anys

La despesa no consolida

\P?i’z‘, AJUNTAMENT DE
SANT Bol De LLOBREGAT

Aprovat per la Junta de
Govern Local de data

[ 21000 200

CSECICLAN TUNBray diug teil.
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3.5. Executar ajustos en la contractacio energetica

Datos del Cliente
Titutar: AJUNT SANT BOI DE LL

A5.1 Ajustos de potencia contractada

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

A partir d'un estudi detallats de les factures que emeten les companyies eléctriques és possible
detectar sobreconsums de poténcia que provoquen penalitzacions econdmiques importants, en
funcio del tipus de tarifa que es tingui contractada; o bé poténcies contractades molt majors que
els maximetres registrats i per tant un cost de I'energia per sobre del que realment s'esta
consumint.

Aquestes penalitzacions son degudes a que la poténcia contractada no esta ben ajustada a les
caracteristiques de I'equipament. Sovint, quan es fan ampliacions d’edificis, s'augmenta molt el
consum eléctric perd no es revisa si la poténcia contractada s'adiu amb la nova demanda, i en
altres casos la poténcia demandada prevista era molt major que la que realment s’acaba
demandant i per tant queden poténcies contractades massa grans. En aquestes situacions cal
fer una revisid i un ajust de la poténcia contractada.

A tall d’exemple, per a una tarifa 3.0A.

a) Sila poténcia maxima demandada, registrada en el perfode de facturacio, esta dins del 85
al 105% respecte a la contractada, aquesta poténcia registrada sera la poténcia a facturar.

b) Si la poténcia maxima demandada, registrada en el periode de facturacio, fos superior al
105% de la contractada, la poténcia a facturar sera igual al valor registrat més el doble de
la diferéncia entre el valor registrat i el valor corresponent al 105% de la poténcia
contractada. '

¢) Si la poténcia maxima demandada, registrada en el periode de facturacio, fos l|"{erggg'J al} o
85% de la contractada, el valor a facturar sera del 85% de la poténcia contractada’ Gl Lo

oval pe
Es tracta d’'una mesura sense estalvi energeétic associat, perd si amb un |mportani estaiw

economic que, al seu torn, pot servir per aplicar altres mesures que requereixen una inversio
petita o mitjana i que si que generin estalvi energétic. Es a dir, indirectament, s’estara ger]e}ant"
estalvi energétic.

50 casos en qué la poténcia contractada és massa gran i que caldria reajustar-la. En altres 2
casos s'ha estudiat un eventual augment de poténcia, atés que es registraven penalitzacions,
perd no ha resultat favorable i per tant s’ha descartat.

Si no es vol fer una inversi6 en aquesta acci6 es podra reduir la poténcia d'aquesta
cinquantena d'equipaments sense cost afegit, perd aleshores la reduccié no sera 'Optima per a
cada cas.

En cas de voler assolir la poténcia contractada dptima, en alguns casos les poténcies que es
proposa rebaixar comportara canviar el T, el butlleti i la reprogramacio del comptador. Es per
aixd que s'ha previst un cost important en la present accio.
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En 5 casos la disminucié de poténcia contractada requereix un canvi de taifa de la 3.0 a la 2. 0,
s’ha fet una avaluaci6 especifica atés que el canvi implica un cost afegit, i el periode de retorn
sempre ha resultat inferior a 3 mesos.

Vegeu més detalls d’aquesta actuacié a I'annex |.

Equipaments on s’aplicara
Aquells 50 equipaments on s’ha detectat un desajust en la poténcia contractada.

Periode d’execuci6
Inici: juliol 2014. Final: desembre 2014.

Estalvi anual estimat

Electricitat ¢ Gas natural : Euros

0 i 0 i 121.000 €
Cost Periode de retorn
15.000 € 0,1 anys

La despesa no consolida.

A%, AJUNTAMENTDE
& SANT BOI DE LLOBREGAT
Aprovat per la Junta de
G ,wru lm al de de 1!
[ ;
21 1. 20
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oo| Joo fin
3 S Jooo| |ooof (ooof |ooo
Responsables: Serveis de Ciutat Sl | N | S
€

Descripcio

Des que I'l de juliol de 2009 es van liberalitzar les tarifes eléctriques a l'estat espanyol, és
possible fer una compra agregada d'electricitat per part de diversos consumidors a través d’un
procés de licitacio entre empreses comercialitzadores.

l’objectiu de la mesura és agrupar una massa de consumidors suficientment critica per
aconseguir que les comercialitzadores facin unes ofertes més avantatjoses. La compra
agregada permet aconseguir preus molt per sota dels que podrien tenir els ajuntaments per
separat.

L'Associacio Catalana de Municipis ja ha convocat en dues ocasions licitacions puibliques per al
subministrament per a ens locals d'electricitat, en la primera convocatdria el 2011, i d’electricitat
i gas, en la segona convocatdria el 2012. En l'experiéncia del 2011 es van aconseguir uns
estalvis d'entre el 10 i el 30% de la facturacid, en funcio del municipi.

Aquesta actuacié també ha estat posada ja en practica amb éxit en altres paisos com
Alemanya, Bélgica, Holanda, Anglaterra o Portugal.

Equipaments on s’aplicara

Aquells equipaments amb elevades factures eléctriques.

Periode d’execucio

2014 i 2015.

Estalvi anual estimat
MWh electricitat i MWh gas natural i Euros
n.a na i n.a
Cost : Periode de retorn
0€ n.a

\4;{& AJUNTAMENT DE
W SANT BOI DE LLOBREGAT

Aprovat per la Junta de
Govern Local de data

P21 UL 20

E! secretarig

o

¢
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3.6. Executar mesures de . gesti6 energética en sistemes
d’il-luminacid, climatitzacio, produccio térmica i bombeig

ABHIERevVISioldel boh f'u’nciOnan;ent delles bréteries de

condensadors per evitar penalitzacions dereactiva

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

En els subministraments eldctrics trifasics superiors a 15 kW és important tenir en compte el factor de
poténcia. Aquest factor és el desfasament entre la tensid i la intensitat causat pels camps magnétics
necessaris per al funcionament de qualsevol motor o reactancia. L'energia que creen aquests camps
magnétics és I'anomenada energia reactiva.

Des del punt de vista de la distribucid eléctrica, l'existéncia de l'energia reactiva no es pot assumir
economicament i conseqilentment diversos reials decrets permeten a les companyies eléclriques
laplicacié de penalitzacions per consum d'energia reactiva.

Per aquest motiu gran part dels equipaments municipals de certa dimensio s'instal'la equips de bateries
de condensadors per tal de compensar aquesta energia reactiva i evitar la facturacié penalilzada de la
mateixa. Els avantatges principals de compensar la reactiva sén:

e Reduir la factura el&ctrica.
o Millorar el rendiment de la instal-lacié.

e Disminucié de l'energia necessaria per al funcionament de la installacid i per tant I'equipament
disminueix la seva demanada d'electricitat.

Sovint perd, aquestes hateries de condensadors o bé han quedat desconnectades o bé estan malmeses i
el seu funcicnament no és I'adequat o fins i tot a vegades tot i consumir reactiva hi ha equipaments que
no disposen de bateries de condensadors. Per aixo es planteja:
o [Fasel )
Fer una revisié anual de totes les instal-lacions eléctriques municipals per revisar l'existéncia o no
d'aquestes bateries i per corregir-ne o millorar-ne el seu funcionament.
o Fasell
En aquelles installacions que no disposin de bhateries de condensadors i la inversid per la seva
instal-lacié tingui un periode de retorn menor a 2 anys i mig, es muntaran hateries de condensadors
amb la configuracié adequada.

Equipamenis on s’aplicara

et

AJUNTARIENT

Aquells eqilipaments amb pen'alitzacic') de reactiva. \; ¥ SanT Bpt DE LLOBRLGM.

- . . la Junta de
Periode d’execuci6 Aot Locp! de data
Fase [: juny 2013 — marg 2014. | de gener a mar¢ de 2015, i dels anys posteriors. | I ‘
Fase II: gener 2014 — mitjans 2015. ) l 110 101

—— I\
- secretar (Je”f';” accls
Estalvi anual estimat & >,

MWh electricitat MWh gas natural Euros &
0 ‘o ! Fase 1:5.000€, Fase Il: 14.000€
Cost Periode de retorn -
Fasel: 0 € Fase |: 0 anys
Fase Il: 31.000 € Fase lI: 2,2 anys.
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A6.2 Identificacioli eliminacio de.consums

passius permanents i/o hocturns

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

Es habitual trobar en equipaments tant publics com privats, installacions duplicades, espais
climatitzats innecessariament (zones de pas) o bé maquines que climatitzen zones on aquella
climatitzacié no arriba als usuaris (per exemple espais de sostres alts o vestibuls on la sortida
d'aire es troba al sostre), sistemes sobredimensionats, consums parasits i altres consums
passius nocturns que no fan cap funcioé atil.

Davant d’aquesta realitat es proposen les segiients sub-accions, que tracten d'identificar i
eliminar tots aquells consum innecessaris en el conjunt d'equipaments publics de Sant Boi,
desconnectant, principalment:

o AB.2.1 Sistemes de renovaci6 d'aire en periodes de no ocupacio.

o AB.2.2 Sistemes d'illuminacié sobrants, innecessaris ifo duplicats. Prioritzant sempre la
desconnexidé dels més ineficients.

o A6.2.3 Escalfadors eléctrics en desus o durant perfodes d'inactivitat.

e AB.2.4 Maquines de climatitzacié no essencials (vestibuls, zones de pas, etc.). Durant les
visites ja realitzades es van detectar dos casos de maquines que podien ser aturades atés
que climatitzaven espais buits o bé que l'aire climatitzat no arribava als usuaris. Aquests
equipaments van ser la Biblioteca Jordi Rubié i Balaguer i La Parellada.

Equipaments on s’aplicara

Estalvi anual estimat

___________________________________________________________________________________________________________________

Electricitat Gas natural - Euros

A6.2.1: 128.119 kWh A6.2.1: 74 KWh - A62.1: 14.775 €
A6.2.2; 6.121 kWh - AB.2.2: 0 kWh S A6.2.2:700€
£6.2.3: 9.640 KWh - A6.2.3: 0 kWh - A623:1.103 €
A6.2.4: 89.489 kWh - A6.2.4: 0 kWh AB.2.4: 10,238 €

Cost

El cost és de 0 € en tots els casos.

casos.

Periode de retorn
El periode de retorn és de 0 anys en tots els

Teke
Periode d’execucio Aprovat per a Jufta de
AB.2.1: Inici: setembre 2013. ! . N i
A6.2.2: Inici: setembre 2013. |21 0L 101 %
AB.2.3: Inici: gener 2014. Eiceon genera
A6.2.4: Inici: agost 2013. (,,/‘f,if-/“
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A6.3'Adequacio del nivell ‘
I I

d’il:luminacio a les necessitats de
cada activitat

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcié

Tal com indica I'acci6 A4.5, s'estima que és possible aconseguir reduccions d'entre el 20% i el
85% del consum eléctric corresponent a la il-luminacié en equipaments gracies a la utilitzacio
de components més eficients, a I'lis de sistemes de control i ajustos amb temporitzacié i ajustos
d'adequaciot a les necessitats, i gracies també a la integracio de la il-luminacié natural.

En relacio a ajustar els nivells d'il-luminacié artificial a les necessitats de cada activitat i cada
moment, i vincular-ho a la illuminacié natural dels espais, es poden posar en practica accions
com ara;:

o A6.3.1 L'etiquetatge d'interruptors de control per als diferents tipus d'il-luminacié per a
funcions diferents.

e A6.3.2 La illuminaci6 punt per punt en zones de treball i consulta de biblioteques, centres
civics, tallers, aules i centres culturals.

La instal-lacié de sensors crepusculars per regular les lluminaries properes a fagana també
podria estudiar-se en alguns casos.

Equipaments on s’aplicara \ Al amreas

SANT BOI DE LLOBREGA
Tots :
Aprovat per la Junta de

Govern Local de data

Periode d’execucié

AB.3.1: Inici: setembre 2013. { 2 1 JUL, 2014

AB.3.2: Inici: juliol 2014, El secretari general acctal,
Estalvi anual estimat A

Electncntat ] Gas natural -Euros rrrrrrrr

A6.3.1: 8.373 kWh ‘0 - AG.3.1: 958 €

AB.3.2: 4.782 kWh - A6.3.2: 541 €

Cost Periode de retorn

El cost és de 0 € en tots els casos El pe?iede de retorn és de 0 anys en tots els

casos.
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A6.4 Establiment d'un full’ herari de

w11
gl 111
'iﬂ |

climatitzacio anual

papirrbe bt

Responsables: CAEM

S b 4

]
PR R ]
|

M [T

Descripcio

Per a cada equipament s’establird un full horari de climatitzacié anual. Aquest full horari sera
Gnic per a cada installlaci6 de manera que les particularitats de funcionament s’hi veuran
reflectides.

A trets generals, perd, els fulls horaris establiran els seglients periodes i/o horaris:

o AB.4.1 Aturada de les instal-lacions en periodes de no Gs de I'equipament.

o AB.4.2 Horaris de climatitzacid especifica per periodes estiu i ajustat al perfil d'ts dels estius.
o A6.4.3 Horaris de climatitzacié especifica per periodes hivern i ajustat al perfil d'Gs d'hiverns.
e AB.4.4 Horaris de climatitzacio ifo no climatitzacioé per a primavera i tardor.

El full tindra en compte també les diferéncies d'ts de cada equipament en funci6 dels dies de la
setmana: laborables, festius, dissabtes i diumenges.

Equipaments on s’aplicara
Tots

Periode d’execucié
En funcié del moment de I'any i de I'equipament, perd en general:

- Aturada de les instal-lacions en periodes de no Us de I'equipament: juliol i agost de 2013 i
juny, juliol i agost de 2014.

- Horaris de climatitzacié especifica per periodes estivals i ajustat al perfil d'is dels estius:
agost i setembre de 2013 i juny, juliol, agost i setembre de 2014.

- Horaris de climatitzaci6é especifica per periodes hivernals i ajustat al perfil d’'us dels hiverns:
de novembre de 2013 a marg de 2014 i de novembre de 2014 a marg de 2015.

- Horaris de climatitzacié ifo no climatitzacido per entretemps, és a dir primavera i tardor:
mesos de marg, abril i maig (primaveres) i mesos d'octubre i novembre (tardors).

: Estalvi anual estimat S|

B P S e PP P P e e L e LT PP e PP e P e PEP e P e e bl e SAMr Bol 0E L
Electricitat Gas natural - Euros Aprovat]p

A.4.1: 143.054 kWh - AB.4.1: 8313 KWh I A6.4.1:16.812 € “““"ﬁ’.’“f Lo
AG.4.2: 87.912 kWh | AB.4.2: 0 kWh | pB.4.2:10.057 € 2] . 201 l
A6.4.3: 63.422 kWh | AB.4.3: 19.600 kWh | A6.4.3:8.307 € oy .'lm el
AB.4.4: 99.716 kWh - AB.4.4: 14.622 KWh | A64.4:12.192€ |

. : i
Cost Periode de retorn
El cost és de 0 € en tots els casos. El periode de retorn és de 0 anys en tots els
casos.

Sant Boi, maig de 2014 : 59




PLA DIRECTOR D’EFICIENCIA ENERGETICA D'EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT BOI 2013-2015 _

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat BRi

A6.5 Gestio especifica dels sistemes de bombeig,

deshumidificacio i climatitzacio en equipaments
esportius

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

Aquesta mesura planteja diverses actuacions en paral-lel per a la optimitzacié de la gestié dels sistemes
de bombeig i aigua calenta dels equipaments esportius i altres equipaments que disposin de dutxes:
A.6.5.1 Aturar bombes d'aigua calenta sanitaria en periodes de no s en equipaments esportius.

A.6.5.2 Disminuci¢ del cabal d'aigua calenta sanitaria de les dutxes fins a 10 I/min.

A.8.5.3 Reduir al 50% el bombeig de l'aigua climatitzada de les piscines en periode nocturn, en aquelles
instal-lacions que disposin de bombes en joc 2+1.

I per a la gestio dels sistemes de deshumidificacié en piscines climatitzades es planteja:

A.6.5.4 Establir funcionament parcial 50% per les maquines deshumidificadores si la temperatura mitjana
diaria és major a 13°C graus i menor a 23°C, és a dir primavera i tardor.

A.6.5.5 Aturada total dels sistema de deshumidificaci6 i obertura de les finestres practicables quan la
temperatura mitjana diaria sigui superior als 23°C (estiu).

A6.5.6 Tancar permanentment portes d’accés entre piscines, gimnas i altres'espais annexos. Cada
conserge o persona responsable de I'equipament vetllara perqué els tancaments que divideixen aquestes
zones restin permanentment tancats per evitar pérdues d'aire climatitzat i pérdues térmiques d'un espai a
un altre.

Equipaments on s’aplicara
Equipaments esportius i piscines climatitzades

Periode d’execucio

AB.5.1. Inici: gener 2014. Final: desembre 2014.
AB.5.2. Inici: gener 2014. Final: abril 2014.
AB.5.3. Inici: gener 2014. Final: abril 2014.
AB.5.4. Inici: gener 2014. Final: abril 2014.
AB.5.5. Inici: juny 2014. Final: agost 2014.
AB.5.6 Inici: gener 2014. Final juliol 2014.

Estalvi anual estimat

Electricitat MWh gas natural Euros
AB.5.1: 1.820 kWh Aﬁ‘.5_.1. 15 kWh ; AB6.5.1: 209 € v

! L AJUNTAMENT DE
AB.5.2: 0 kWh 1 A6.5.2: 15.470 kWh 1 A6 5.2: 830 € SANT BOl DE LLOBREfAT
AB.5.3: 1.530 kWh 1 AB.5.3: 0 KWh A6 5:3: 175 € Aprovat per la Juntaic
iih R 2 L q E overn Lora! r’c ala
AB.5.4: 7.536 kWh : AB.5.4:1.432 KWh © A6.5.4:939€ F=a e i)
A6.5.5: 6.442 KWh ; A6 5.5: 1,284 kWh I AG55:806€ )1 il zuu' f
A6.5.6: 0 kWh A6 5.6: 8,526 kWh | AB56:189€, |
Cost Periode de retorn
El cost és de 0 € en tots els casos. - El periode de retorn és de 0 anys en tots els casos:
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A6.6 Assignacio de temperatures i de I’obertura de

finestres des de consergeria

Responsable: Recursos Humans/CAEM

Descripcio

S'encarregara als conserges i personal responsable de cada equipament que sistematitzin una
serie de tasques i les incloguin en les seves rutines de treball; aquestes rutines seran:

o A6.6.1 Assignar temperatures de consigna en els termostats que segueixin el RITE
(Reglament d'Instal-lacions Térmiques dels Edificis). Es a dir que a l'estiu es fixara als
termostats de la refrigeracido una temperatura minima a 25°C i a I'hivern es fixaran els
termostats de la calefaccié a un maxim de 21°C.

o AG6.6.2 Es fara una revisid de tots els termostats dels equipaments. Tots aquests que es
trobin a I'abast dels usuaris i el plblic en general, caldra evitar la manipulacié d’aquests
termostats per part del public, ja sigui amb caixes estanques que impedeixin accedir als
hotons o bé amb missatges i recomanacions per part del personal de I'equipament.

o A6.6.3 Tancament de les finestres practicables durant els periodes en qué la climatitzacio
esta en funcionament.

Equipaments on s’aplicara

Piscines climatitzades

Periode d’execucio
Inici: juliol 2014. Final: 2015.

Estalvi anual estimat

e e i L o e e L T e Ceaar e e

Electricitat - Gas natural Euros

AG.6.1: 49.858 KWh - AB.6.1: 10.137 kWh | A6.6.1:6.248 €

A6.6.2: 8.821 KWh - AB.6.2: 2.644 kWh 7662 1.151 €

£8.6.3: 1.607 kWh | AG.6.3: 485 kWh - A6.6.3:210€

Cost Periode de retorn

El cost és de 0 € en tots els casos. El periode de retorn és de 0 anys en tots els
casos.

AJUNTAMENT DE
SANT Bol DE LLOBREGAT

Aprovat per la Junta de
Govern Local de data
— e
|

£ 71 UL 201

1 -
t secralan generai acetal.
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A6.7 Revisio biennal de les instal:lacions d’ACS

solar instal:lades

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripci6

accions:

Amb una periodicitat de dos anys es fara una revisié de totes aquelles instal-lacions d'aigua
calenta a partir de plaques solar térmiques instal-lades al municipi i gestionades per
I'Ajuntament. En cadascuna d'aquestes revisions, caldra assegurar, com a minim, les segtients

o AB.7.1 Connectar les instal-lacions en bon estat, sempre i quan suposin un estalvi en
combustible (gas natural, gasoll, etc.) consumit per generar aigua calenta.

e A6.7.2 Desconnectar aquelles instal-lacions que suposen un sobreconsum energétic per
l'equipament i/o desconnectar aquelles instal-lacions defectuoses.

o AB.7.3 Ajustar aquelles installacions que no funcionen de forma dptima.

Equipaments on s’aplicara

Tots aquells equipaments amb instal-lacions solars térmiques.

Periode d’execucio
Inici: desembre 2014. Final; 2015.

Estalvi anual estimat

El cost és de 0 € en tots els casos.

Electricitat : - MWh gas natural . Euros

A6.7.1: 0 - AB.7.1: 29,603 kWh - A6.7.1:1.589 €
A6.7.2: 0  AB.7.2:4.407 kWh 1 A6.7.2:237 €
A6.7.3:0 | A.7.3: 35.250 kWh | A6.7.3:1.892€
Cost Periode de retorn

El periode de retorn és de 0 anys en tots els
casos.

tiis
e Eo
(ijj;! AJUNTAMENT DE
¢ SANT Boi DE LLOBREGAT

per la Junta de
al de data

P21 . 201
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3.7. Consolidar i ampliar la implantacié de la metodologia 50/50

centres educatius, equipaments esportius i (=N EURONET
ampliacié d’aquesta metodologia als casals. ey 50/50

A7.1 Consolidacio de la metodologia 50/50 en

Responsables: Serveis de Ciutat/Benestar/Educacio i 'EQ_L“PAMENTB T —
Civisme/Governanga

Descripcio

El Projecte Euronet 50/50 pretén involucrar diverses tipologies d'equipaments municipals
d’arreu d'Europa amb l'objectiu comu de reduir el consum energétic i incrementar els nivells de
coneixement i conscienciacié en aquest aspecte. Aixd pot suposar una reduccié significativa
d'emissions de CO, contribuint a I'objectiu fixat per la Uni6 Europea: 20% menys de gasos
d'efecte hivernacle pel 2020.

La metodologia 50/50 comprén dos anys de durada. El primer any es considera un any pilot:
amb la prova de la metodologia del projecte 50/50, es realitzen les auditories energétiques, es
redacten els Informes d'Avaluacié Energética per a cada centre i s'estableix un Pla d'Acci6 de
l'equipament.

Durant aquest primer any els tant els usuaris com els gestors dels centres coneixeran els habits
de consum energetics i les caracteristiques de cada equipament, agafaran la practica de treball
amb l'equip energétic i comengaran a involucrar els usuaris en un s més sostenible de
I'energia. Les accions i els resultats obtinguts han de ser un punt de referéncia per a millorar
I'aplicacié 50/50 de 'any seglient.

Per posar en practica el model del 50/50, és necessari que els usuaris (I'alumnat i [a comunitat
educativa, els usuaris dels poliesportius i del casals) tinguin un marcat protagonisme, sense
oblidar les aportacions dels coneixements i la motivacié de I'exterior. Es un procés que
comporta seguir els seglients passos:

Constituir I'equip energétic

Reconeixement energétic de 'escola, equipament esportiu o casal _}j‘{.? Aunramerfr oe

¥ SANT BOl (fe LLOBREGAT

« Coneixements, sensibilitzacié i planificacio Aprovat |
\prova el

Govern Local

« Recorregut/visita energética

Recollida de dades 121 UL o \

El pla d'acci6 de I'escola, equipament esportiu o casal n

El secrelari geljeral accial.

. Difusié dels resultats a tot el public relacionat amb I'escola, equipament esportiu o casal

. Comunicar mesures que necessiten petites inversions -~

Utilitzar | comunicar els diners que aconsegueix I'escola amb els seus esforgos

Basat en I'experiéncia alemanya (el concepte 50/50 es va crear a Hamburg al 1994) el 50/50
inclou incentius econdmics per estalviar energia: 50% dels estalvis aconseguits de les mesures
d'eficiéncia energética posades en practica pels alumnes i dels canvis d'habits son retornats
monetariament a cada centre, mentre que el 50% restant és un estalvi net per 'érgan que paga
les factures, en aquest cas I'Ajuntament de Sant Boi.

El resultat és que tothom hi guanya; I'equipament (esportiu, educatiu o cultural) millora I'iis de
I'energia i rep un retorn econdmic per invertir-lo en les seves necessitats, els administradors de

de dala

= P
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I'edifici tenen menys costos energétics, i la societat es beneficia de l'impacte ambiental.

En el cas de Sant Boi, es déna el cas que varies escoles del municipi i diversos equipaments
esportius ja estan aplicant aquesta Metodologia. Es tracta per tant, de donar continuitat a
aquesta iniciativa i consolidar I'accio en aquests conjunt d'equipaments, d'una banda, i de I'altra
i ampliar la iniciativa i aconseguir que centres civics i casals de barri segueixin els seus passos
replicant I'experiéncia assolida.

La Metodologia seguida en el cas del equipament esportius ha estat el seglient:

METODOLOGIA APLICACIO PROGRAMA 50/50 ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Reunié inicial (presentacid) —I

Formacio d’equips energétics
(1 per equipament)

Estudi de consums ~—
anual (factures + Definir calendari de visites
informes previs) energetiques

Visites energétiques (amb equips energétics):
& Descripeio del context (consums i informes previs).
= Recollida d'informacio (Us. gestid. principals equips, estat
elements actius i passius, opinions. etc.)
& Recollides de propostes de millora
& TLectures historiques ultims 6 mesos

Esborrany Informe d’ Avaluacio Energética
“ Diagnosi de I'equipanient
& Propostes de millora (canvis en la gestio, operacié i bones
practiques) .

Aprovacio de I'Informe d’Avaluacié Energétic
(Comissio de Seguiment)

=

e

| Pla d’Accié de Pequipament |

Execucié de propostes de millora recollides al pla d accio
— Canvis en Ia gestid, operacio i hones practiques -

i i0 L Sicc i ] ity
L Validacié de resultats (estalvis energétics i econdmics) = A Ln TAMENT DE =
57 SAnT Bol DE LLOBREGAT

I Aprovat per la Junta de
= Seipdei i Gove woal de data
Activitats amb participacid dels reprezentats de les entitats. L_,‘J\;Tw iL.’ cal d i
' |
\
|

71 L. 200
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Equipaments on s’aplicara
Consolidacio:
- Escoles que estan aplicant la Metodologia 50/50 o 50/50 MAX a Sant Boi.

- Equipaments esportius que on s'ha iniciat I'aplicaci6é de la Metodologia 50/50 a Sant Boi: C.
F. Ciutat Cooperativa, U.D. Marianao Poblet, C.F. Parellada, C. F. Casablanca, C. F. Santboia,
C Beishol i Softhol Sant Boi, el Parc Ciclista i les Pistes de hotxes de Ciutat Cooperativa.

Ampliacio: als casals de barris, centres educatius i centres culturals que ho decideixin.

Periode d’execucio
2013, 2014 i 2015.

Estalvi anual estimat

Electricitat Gas natural | Euros
61.264 kWh  66.564 kWh i 10.581€
Cost Periode de retorn
30.000 € 2,8 anys

La despesa no consolida.

:‘!,:.J
& \a A]!}lil‘m".m':' DE
¥ SANT Bol 0E LLOBREGAT

Aprovat pe

Govern Locs
[ !
(21 0L 208 |
b J

secretar general acotal,
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&
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3.8. Incorporar Peficiéncia energética en el funcionament
ordinari de "administracio i els serveis municipals

A8.1 Implicacio activa dels responsables (directors) del
equipaments de la gestié energeética dels centres

Responsables: CAEM/Recursos Humans/Caps de Servei i Caps de
Departament/Responsables equipaments/Técnic Eficiéncia Energética

Descripcié

Des dels carrecs directius de cadascun dels equipament s'ha de promocionar I'eficiéncia
energeética i la sostenibilitat com un nou eix sobre el qual ha de funcionar la instalacié. Els
treballadors i els usuaris han de veure reflectida la corresponsabilitat en la gestié energética de
I'equipament, i per tant, el compromis de I'Ajuntament, a través d’accions com:

o Inversions realitzades en millores energétiques. D’aquesta manera, els treballadors i els
usuaris poden constatar el compromis de I'Ajuntament.

o Donar pautes de comportament als treballadors amb una seleccié de bones practiques.

o Preparacié d'activitats especifiques durant la Setmana de I'Energia de cada any celebrada a
finals de juny, en el marc de la Setmana Europea de I'Energia Sostenible.

e Implantaci6 de metodologies d'estalvis compartits per tal que els beneficis d’aplicar bones
practiques energétiques recaiguin directament sobre cada centre.

Equipaments on s’aplicara

Principalment els equipaments educatius, esportius i culturals que tinguin una figura
responsable (director o un equip directiu) clarament definit.

Periode d’execucié
Inici: juny 2013. Final: 2015. Mesura amb vocaci6 d’execucié continuada.

Estalvi anual estimat

Electricitat | Gas natural i Euros
n.a n.a ina
Cost Periode de retorn
n.a n.a

© C

@B AJUNTAMENT DE
9 SANT Bol DE LLOBREGAT

Aprovat per la Junta de
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A8.2 Establiment d’'un quadre de comandament

iun informe de seguiment anual del Pla

Responsables: CAEM/ /Caps de Serveii Caps de
Departament/Responsables equipaments/Técnic Eficiéncia
Energética

Descripcio

El quadre de comandament agrupa de forma sistematitzada la informacié relativa a la gestio, a
la realitzacié d’actuacions i a I'assoliment dels objectius definits en el Pla Director d’Eficiéncia
Energeética. Es una eina de gestié i comunicacio interna de la millora continua cap a I'eficiéncia
energética dels edificis municipals de Sant Boi del Llobregat. A partir de la definicié dels
indicadors adequats, el quadre facilitara I'aplicacié de les mesures i el seguiment del grau
d'assoliment dels objectius d’estalvi i eficiéncia previstos pel Pla. Els indicadors s’han de
seleccionar sota un a série de criteris:

o Criteris técnics

o Rigor. Els indicadors han de ser objectius i permetre una comunicacié efectiva.

o Precisi6. El marge d'error de les dades quantitatives no ha d'influir de manera
substancial en la presa de decisions.

o Fiabilitat de la mesura. La informacié i els procediments utilitzats han de ser recopilats,
registrats, analitzats i presentats de manera que puguin ser subjectes a control i que
estableixin la qualitat i la materialitat de la informacio. -

o Senzill i comunicatiu.

o Criteris d'implantacio

o Disponibilitat de dades. La informaci6 dels valors reals dels indicadors seleccionats en
un moment puntual ha de ser accessible. S'ha d’assegurar que els indicadors puguin
ser analitzats tant en I'actualitat com en un futur.

o Comparables. La manera de presentar els indicadors ha de permetre analitzar els
canvis experimentats pel pas del temps, aixi com comparar-los a valors de referéncia.

o Periodicitat. El calcul i l'analisi dels indicadors s'ha de poder realitzar de manera
periodica i s'ha de poder disposar de séries temporals d'informacié. D'aquesta manera
s’assegura que el flux d'informacié sigui regular en el temps.

L'establiment d’aquest quadre ajudara a prendre decisions, a avaluar prioritats, a comunicar i a
identificar oportunitats de millora. | l'informe de seguiment és I'eina operativa per fer el
seguiment estratégic del desenvolupament del Pla.

Equipaments on s’aplicara
No s'aplicara sobre cap equipament especific sind sobre el PDEE. ~

s+ AJUNTRMENT DE
SANT B0l DE LLOBREGAT

Periode d’execucio i
Aprovat per ta
Durant els dos primers mesos de cada any. 20156 Govern Lefal «

_________________ Estalvi anual estimat g l 2.1
Electricitat i Gasnatural i Euros s
na ‘na ‘na El secrotai] o
Cost Periode de retorn |

0€ n.a
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A8.3 Configuracio i posada en marxa d’un grup

de treball d’eficiencia energética

Responsables: CAEM/Recursos Humans/Caps de Servei
i Caps de Departament/Responsables equipaments/Técnic
Eficiéncia Energética

Descripcié

Per a cada tipologia d’equipament (esportius, educatius, culturals, dependéncies municipals)
es creara un grup de treball que vetllara perqué les mesures d'eficiéncia energética aplicades
en cada equipament es mantinguin en el temps i/o s’executin de manera acurada durant els
periodes de temps que preveu el Pla.

El grup de treball fara reunions periodiques (mensuals o trimestrals) per fer un seguiment
proper de les mesures i detectar possibles noves millores en el camp de l'eficiéncia energética.

Equipaments on s’aplicara

No s'aplicara sobre cap equipament especific sind sobre el Pla Director d'Eficiéncia
Energética.

Periode d’execucié
Inici: setembre 2014. Final: desembre 2014.

Estalvi anual estimat

el i Gas natural i Euros
L A e
ey Periode de retorn
i n.a
L"‘l—:". -amENT DE
) oA S ooncont
Aprovat per.'.c;. \'vi,lili:dqa de
Govern Loc al de ¢ ata
= |
P21 JUL, 200
(——
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’ e
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A8.4 Assignacio de tasques de responsables

d'implantacio i seguiment del pla

Responsables: CAEM/Recursos Humans/Caps de Servei

Descripcio

A partir del moment d'aprovacié del Pla Director d'Eficiéncia Energética d'Edificis Municipals
de Sant Boi 2013-2015, Serveis Municipals assignara tasques de responsabilitat d'implantacié
i seguiment del Pla Director d'Eficiéncia Energética a nivell politic, a nivell técnic i a nivell de la
brigada.

D'aquesta manera cada estrat tindra una figura reconeguda que s'encarregara de supervisar la
implantacié de les 36 actuacions del present pla agrupades en les 15 linies estrategiques. | al
mateix temps fer-ne el seguiment al llarg del temps.

Equipaments on s’aplicara

No s’aplicara sobre cap equipament especific sind sobre el Pla Director d'Eficiéncia
Energética. ‘

Periode d’execucio

Setembre del 2014.

Estalvi anual estimat
Electricita , Gas natural ; Euros
n.a i n.a : ina
Cost Periode de retorn
n.a n.a
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A8.5 Ajust de les planificacions de neteja,

manteniment i gestio a l'eficiéncia energética

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

Es tracta d'estudiar, cas per cas, quins son els horaris de neteja, l'organitzacio del
manteniment i la gesti6 de I'edifici que s'estan executant. A partir d’aquf cal dirigir aquest
funcionament de cara I'eficiéncia energética de manera que es minimitzin els consums
energétics. Algunes de les accions tipus que es poden dur a terme son:

e Retardar o avangar, en funcié si es dur a terme la neteja a primera hora del mati o a tltima
de la tarda, els horaris de neteja per endarrerir I'encesa d'il-luminacié i climatitzacié de
I'equipament o bé avangar-ne I'apagada.

e Encarregar al personal de vigilancia nocturna fer una ronda per apagar les llums i els
equips de climatitzacio6 individual encesos.

e Planificar 'organitzaci6 de les tasques de manteniment de manera que aquest esdevingui
un manteniment preventiu en comptes de correctiu.

o Gestionar i distribuir al llarg del dia els usos energétics de cada equipament (com ara la
posada en marxa de rentadores) per tal de no fe coincidir usos intensiu que generin puntes
de consum innecessaries.

Aquests ajuétos seran presos de comu acord amb totes les parts implicades i un cop decidits

seran comunicats de manera efectiva a tot el personal a través de les jornades de formacié

definides a l'acci6 A8.6. Els principals destinataris i qui haura d'aplicar aquesta mesura a la
practica és el personal de neteja, els conserges i els personal de la Brigada.

Equipaments on s’aplicara
Tots els tipus d'equipaments: educatius, administratius, esportius, culturals, etc.

Periode d’execucio
Inici: maig 2013. Final: juny 2014

Estalvi anual estimat

| Electricitat i Gas natural i Euros
28,215 kWh : 24.681 kWh 1 3.980€
Cost Periode de retorn
n.a 0 anys
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il
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A8.6 Formacio del personal en I’ambit de
I’eficiencia energetica

Responsables: Recursos humans i

Descripcio

L'acci® del PAES 1.1.1.7 Conscienciacié i formacié energética del personal municipal ja
posava de manifest la importancia de la formacié del personal que treballa a les diverses
dependéncies municipals.

La formacié del personal té com a principal finalitat motivar als treballadors en la millora de la
seva conducta energética durant les seves tasques laborals diaries. L'objectiu és formar el
personal de neteja i de manteniment, els conserges i el personal de la Brigada; aixi com els
treballadors de cadascun dels equipament en temes d'eficiéncia energética i motivar-los a
canviar certes conductes que poden afectar el consum energétic dels equipaments.

La formaci6 es concretara en;

o Una jornada de formacié presencial a tots els treballadors i treballadores. La jornada
buscara suscitar interés de tot el personal respecte temes energétics, motivar-los perque
s'impliquin en l'objectiu comu de reduir el consum d'energia, reforgar el coneixement del
personal en temes energétics i donar a congixer com afecten les seves tasques en el
consum global de I'equipament. Durant les sessions de formaci6 es fomentara el dialeg
entre els assistents per tal de discutir sobre les bones practiques identificades, la seva
aplicabililtat i/o grau de dificultat en la seva realitzacio.

o Repartiment de materials educatius necessaris.

En el cas d'alguns equipament amb consums importants i on el comportament dels
treballadors influeixi molt sobre el consum global es pot establir un manual de bones
practiques especific per aquell equipament.

Tots aquells ajustos establerts per I'acci6 A8.5 seran comunicats adequadament amb
anterioritat a la jornada de formaci6. Durant la jornada es podran resoldre dubtes sobre els
acords pactats amb la mesura A8.5. .

La formacié sera impartida pel técnic/a d’eficiéncia energética, i tindra lloc en el marc del Pla
de Formaci6é Avangat.

s AJUNFAMENT DE

Equipaments on s’aplicara
Tots els tipus d'equipaments: educatius, administratius, esportius, culturals, etc.

Aproval

SANY Bol DE LLOBREGAT

de data

Periode d’execucié )
Inici: setembre 2014. Final: 2015,

|
{9
!
=

El secrelali ge

JUL, 2014 i

N r
al acclal,

Estalvi anual estimat

Gas natural

Electricitat

e e e

n.a n.a

Cost

n.a

Periode de fetorn

n.a
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3.9. Comunicar a la ciutadania les estratégies i accions
d'eficiéncia energética, a fi d’aplicar mesures d'estalvi
energétic al consum domeéstic

A9.1 Espai especific al butlleti municipal,

web i radio

Responsables: A definir

Descripcié

Es creara un espai especific per informar del Pla Director d’Eficiéncia Energeética (PDEE) a la
pagina web municipal, al butlleti municipal i a la radio. En aquests espais es comptara, entre
altres informacions, amb els segiients continguts:

o S'informara sobre quins és I'estat actual de l'aplicacié de les mesures i el seguiment del
grau d'assoliment dels objectius d'estalvi i eficiéncia previstos pel PDEE.

o Es publicaran anualment els indicadors de seguiment definits al quadre de comandament.
o Es publicaran els widgets i dashboards d'aquells equipaments que estiguin monitoritzats.
o Esrecolliran els suggeriments de la ciutadania a través d'una bustia virtual.

o Es retransmetra una entrevista radiofdnica amb algun dels responsables del Pla per
explicar-ne el seu desenvolupament i resoldre dubtes dels oients.

Equipaments on s’aplicara
n.a

Periode d’execucio

A partir de juny de 2014
Estalvi anual estimat
Electricitat ‘ Gas natural ‘ Euros o
na ina ina € aupenr
i ; SRS 1 ST e EOTiE o
Gool : Periode de reto_r;ﬁmif_f:i&e'rﬁ?;ifzﬂaf
na : n.a [ 2.1 JUL, 201
L
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o
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A9.2 Presentacio institucional publica del'Pla

(o [{(=Xe1 (o] ¢

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

Es convocara un total de fres presentacions publiques, obertes a tota la ciutadania amb la
finalitat de presentar el PDEE, explicar quins sén els seus objectius, els seus continguts i
presentar les accions que s'han plantejat per tal d'assolir aquests objectius.

En acabar les presentacions es fara un torn de preguntes per resoldre qualsevol dubte que
tinguin els assistents a 'acte. '

Aquests actes, tot i obrir-se a tota la ciutadania, es difondra de manera especifica entre tots els
treballadors municipals (per implicar-los encara més en l'aplicacié del Pla) i entre d’altres
ajuntaments.

A la primera d'aquestes presentacions hi sera present I'Alcaldessa del municipi, i diversos
carrecs publics aixi com membres de les entitats participants i tot I'equip redactor del Pla.

A les dues altres presentacions s'explicara també el Pla i es comptara amb carrecs ptiblics,
membres de les entitats participants i part de I'equip redactor del Pla.

A les reunions hi assistiran els promotors politics i els gestors de I'Area de Serveis de Ciutat,
aixi com personal de I'Ajuntament implicat en la gesti6é energética. Igualment hi assistira I'equip
redactor del Pla,

Equipaments on s’aplicara

n.a

Periode d’execucio
Inici: segon semestre de 2014

Estalvi anual estimat

i e U e S e R R e e S R S e

Electricitat i Gas natural ! Euros
n.a i n.a ina
Cost Periode de retorn
n.a na .
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A9.3 Activitats especifiques durant la Setmana de |I'Energia
Responsables: Serveis de Ciutat

Setmana
de I'Energia

Descripcio

Sant Boi, com a municipi signant del Pacte d'Alcaldes per una Energia Sostenible Local, té
acces a tota una serie de materials de difusié sobre I'eficiéncia energética entre la ciutadania,
que la Diputacio de Barcelona posa al seu abast en el marc de la Setmana Europea de
I'Energia Sostenible.

La Diputacié de Barcelona ofereix i centralitza, des de la seva area de Medi Ambient, i en
col-laboraci6 amb I'Area de Consum i I'ICAEN (Institut Catala de I'Energia); un paquet
d’activitats i eines de suport comunicatiu per als municipis signants del Pacte d'Alcaldes, en el
marc de la Setmana Europea de I'Energia Sostenible.

Es proposa aprofitar aquests recursos anualment per comunicar i difondre Ieﬂménma
energética entre la ciutadania del municipi.

Els municipis poden escollir entre diversos recursos; en I'edicié del 2013 per exemple podien
escollir entre:

o Diverses exposicions “Actuem amb Energia” que mostrava com, a partir d'un recurs que es
troba a la natura, podem acabar encenent un llum. A més, es mostraven els avantatges i els
inconvenients derivats d'aquest procés, i altres exposicions com “Pacte d'Alcaldes”,
“Consum. Com som?"o “Pedala amb els energédits”.

o Diversos tallers: “Juguem amb I'energia”, "Construccid d’'un escalfador termosolar amb
material reciclat”, etc.

o Cineforum sobre energia.

Equipaments on s’aplicara

n.a

Periode d’execuciod

Anualment, el mes de juny

Estalvi anual estimat

s = e e e e e e e e e e e n e e MmN e E N AR N R RN A AN EEEEEENAASSS-mmmmememmmAmmmEmmmsmmmmma.

Electricitat i Gas natural ! Euros
n.a ina ina uw
e ; s AJUNTAMENT DE
2 v i SANT Bol o&
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Govern Local de dsta
2.000 € n.a T W A 1
La despesa no consolida. AN )
x 1 i

El secretari geners n acclal,

&

Sant Boi, maig de 2014 74




PLA DIRECTOR D’EFICIENCIA ENERGETICA D’EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT BOI 20132015 _
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ERE

A9.4 Campanya d'auditories energetiques i comptadors

intel:ligents a les llars

Responsables: Serveis de Ciutat

Descripcio

La millor manera de saber com reduir el consum energétic a les llars, és saber qué consumim i
per qué. Per aquest motiu, es proposa la realitzacié d'auditories energétiques a 50 llars del
municipi i la instal-lacié de comptadors intel-ligents en aquestes 50 llars. Aquestes llars seran
escollides d’entre diversos barris, prioritzant aquells on hi hagi pobresa energética. L'objectiu
és informar i aplicar millores d'estalvi energétic que generaran beneficis tant ambientals com
economics.

Aquestes auditories es podrien realitzar per técnics contractats especificament per a aquesta
tasca o, fins i tot, per voluntaris amb formacié.

L'Ajuntament, a més de cedir i instal-lar aquests comptadors energétics a cadascuna de les
llars seleccionades, impartira sessions de formacié conjuntes; publicara un decaleg de bones
practiques per a l'estalvi energétic domeéstic (veure Accio A9.5); organitzara activitats dirigides
a les families per a mesurar |'estalvi energétic assolit i programara visites de valoracié
personalitzades a cada llar.

Equipaments on s’aplicara

n.a

Periode d’execucid
Inici: setembre 2014. Final: 2015.

Estalvi anual estimat

' Gas natural

Electricitat Euros
na ina ina
Cost ; Periode de retorn
4.000 € n.a

La despesa no consolida.
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A9.5 Publicacio i difusio d'un Decaleg de bones I oy T
practiques per a l'estalvi energétic dels ciutadans Y C I -

Responsables: Serveis de Ciutat Qi @ o

ﬂ'—]] Borapemca iy

Descripcié

Es publicara i es fara la difusi6 adequada d’'un Decaleg de bones practiques per a l'estalvi
energétic dels ciutadans. Aquesta actuacié es dura a terme complementariament amb I'accié
A9.4 Campanya d‘auditories energétiques i comptadors intel-ligents a les llars.

El decaleg té I'objectiu de sensibilitzar la poblacié de Sant Boi per a que faci un (s més eficient
de I'energia a les llars, per aixd el Decaleg posara especial émfasi en els seglients aspectes:

o Adequar la temperatura de confort a les condicions ambientals (21°C a I'hivern i 25°C a
l'estiu).

o Racionalitzar el consum d'aigua i informar dels nous mecanismes que permeten
I'estalvi d'aigua.

o No deixar els electrodoméstics en estat de “stand by” quan no s'utilitzin.

o Us d'electrodoméstics de classes eficients energéticament.

o Informar sobre el retorn econdmic de les bones practiques.

L'Annex IV es presenta una proposta de Decaleg de bones practiques.

Equipaments on s’aplicara

Periode d’execucié

Inici: segons semestre de 2014,

Estalvi anual estimat

Electricitat i Gas natural : Euros
n.a ‘na ‘na
Cost Periode de retorn
n.a n.a
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3.10. Comunicar i involucrar els responsables politics i de
gestio de I'Ajuntament en les estratégies d’estalvi energétic

A10.1 Implicacio de I'equip de govern (inicial,

presentacio resultats Fase | consens accions del
pla)

Responsables: CAEM/Governanga/ERF

Descripcié

Es celebraran diverses reunions informatives i participatives durant el procés de redaccio del
Pla i durant el periode d'execuci6 del mateix-amb I'equip de govern i el Ple municipal per tal de
explicar i discutir el desenvolupament del PDEE.

Com a minim es duran a terme 4 reunions: una reunié inicial, una reunié de presentacio dels
resultats de la Fase | de |'Accid A3.1 Installar sistema de telemesura a equipaments amb
consum superior a 70 MWh/any, i finalment una reunié per arribar a un consens de les accions
del PDEE.

Equipaments on s’aplicara

Periode d’execucié
De maig de 2013 a setembre de 2014.

Estalvi anual estlmat

-'E[ectnmtat f

a5 natural ‘:. Euros
n.a 5!; n.a ina
Cost Periode de retorn
0€ n.a
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A10.2 Implicacio dels serveis técnics

Responsables: Caps d'Area/Técnic d'Eficiéncia Energética

Descripcié

Es celebraran 3 reunions participatives amb els caps d'area: una reunié inicial per explicar que
es desenvolupara el PDEE, una reunié de presentacié dels resultats de la Fase pilot de I'Accio
A3.1 Instal-lar sistema de telemesura a equipaments amb consum superior a 70 MWh/any i
una reunié per arribar a un consens de les accions del PDEE.

Paral-lelament es duran a terme entre 6 i 8 reunions amb els técnics per tal de coordinar el
desenvolupament del Pla Director d'Eficiéncia Energetica amb cadascuna de les Arees
implicades.

Equipaments on s’aplicara

Periode d’execucié
La implicacio dels serveis técnics s’executara durant tot el PDEE: de maig de 2013 a 2015.

Estalvi anual estimat

__________________________________________________________ R e e O L T i S S

Electricitat Gas natural Euros
na ‘na ‘na
Cost Periode de retorn
0 n.a
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A}Llnlament de Sant Boi de Lloblegat

Al10:3'Campanya institucional d'implicacic del I

personal municipal en les estrategies i accions del |
RPla'director '

Responsables: Caps d'Area/Técnic d'Eficiéncia Energética | puaoaecros pencicin
. E ENERGETICA D'EDIFICIS

| HUNICIPALS DE 8ANT ECI DE
LLOBREGAT 20132015

Descripcio
L'Ajuntament organitzara una campanya institucional d'implicacié del personal municipal per tal

d'incloure els treballadors i treballadores de I'ajuntament en el procés de consecucio del Pla
Director d'Eficiéncia Energética.

La campanya explicara els objectius plantejats pel Pla, les estratégies que segueix, en quines
linies esta estructurat i finalment amb quines accions concretes es duran a terme. La campanya
buscara la reciprocitat i servira per recollir dubtes, aclariments i idees que plantegin els
treballadors i treballadores municipals dins dels seus ambits d'actuacio.

També permelra involucrar el treballadors municipals en les diferents accions d'estalvi
energétic que es promouen,

Ecquipaments on s’aplicara

Periode d’execucio
Maig 2013 fins a setembre 2014.

Estalvi anual estirmat

Electricitat : Gas natural : Euros
n.a i n.a ‘na
Cost Periode de retorn
0 n.a
tieg
@ X% AJUNTAMENT DE
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4. RESUM PREVISIO DE DESPESES PER ANYS |
CAPITOLS '

A continuacié es mostra el resum écondmic del Pla Director d’Eficiéncia Energética
d'Edificis Municipals de Sant Boi de Llobregat:

EXereicl Capitalideidespesa Impoert(€)
2013 6 41.000
1 15.000
2014 2 6.000
6 157.000
A PARTIR 1 35.000
DE 2015 “ 10.000
6 165.000
Total 429.000

A la doble pagina seglient es mostra un resum de les accions del pla i un cronograma
d'aplicacio de les mateixes en I'horitz6 de I'any 2015.

| finalment, després del cronograma s'ha establert un diagrama del Quadre de
comandament.

i

d NTAMENT DE
Qg} QKJNT B0t DE LLGBRIGAT
Aprovat per a Junia de
Govern Local de C‘._Fdro’

\\ 21 UL, 200

£
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5

L1 Establr requisis deficitnda energitica en nous projecies d'equipaments A 1.1 |incorporacid da criters deficiincla ensrgdtica estructura’s en els projectes d'edifids nous | rehabitacions. T
12 m:mmw-wm“rmmme&mnmwwm 1421 |Bonicactons Fscals en impostos muricips!s per a nous edificls | rehabTasions qua excelleixen en efditndia ensrgitca
Fasa plot > telemssura lemporal Parellada, Massalisra, Bibiictsca JRS | Ofvera (4 equipaments | 26% del consum botal p municipals) L
A3 |nstall2cld dun slstema de telemesura al equipaments emb consum superior a 70 MWh/any ———mﬁ"hmm ents | 40% del consum total d'equipaments municipals)
Faza Il > 100 MWh/any (17 equipaments | 57% del consum total d muricipals)
3 Gemﬂrormaurtraﬁlzadalégilaidonna:iddeconsunslcostos Fasa IIl > 70 MWhany (40 equipamerts | 92% da consum totel d'equipaments municipals)
Energatios 32 [Creacis o2 fa figura de tecric dreser e ghtica dediicls rriunicipals Seguiment de la facturadd energdtica, deds equipaments moritodlzats, execucld de mesures da reduccid da consums | avatuactd de
2 resutals
A33 [Gest6 do la comptabiitat energliica del conjunt dequipaments Vincular-fa a la telamesuraen s qUa en d: n. Deteccid d'errors, ele.
Informa anual da consums | costos ensrgdics
A 4.1 [AWament dels tubs caloportadors amb escuma elastomérica |
A 42 |lIrslal lacid de delectors de presdnda i fum natural en Huminacid de banys, vestuads | 20nes comuns
Executer es i adents pet i & beme un ot del oo A 43 |installacld da relictges digitals per a poder conlrolar el funcionament d'equips de refrigeracid autdnoms
L4 pner_gé& de's equipaments, eid com les actuacions da milora emb emortizacid |A 44 [Ajuslos sislemes de difusld
[leck s b dmy A 45 [Substiucid de les Ampades instal lades incandescents | halégenes
Installacid da sistemss de control | gestid da kes Inslal ladons de cimattzacid (r es, VRV i calderes)
1647 [Sedoritzacis de sistema da calefaccid mEangant vaivutes ler Atiqu
) 5.1 [Austos de portndia convectada | Reduir
L5 Executar ajuslos da la contractacid energética A gmm{r;s‘ha avalual, perd en cap G’mﬂm.mmmﬁﬂ
IA62 |Compra egregada deleciricial 1l
46,1 [Renisid del bon funcionsment de les bateries de cor s per evitar p s da resctiva R anuakent [Fepbar insiabedoos ivavisdes
Instaliar de condensacid sl el 8 retomn és inferior a 2.5
Sistemes da renovacid d'elre en perode de no ooupadd
062 [idenBhcacis | elminacd de consurms passia pan is o Descornactar sistemes diluminacid sobe Innecessaris Vo cats. Pricoitzant s els més ineficiants.
Descornectar escalfadors eléclrics en desds 0 en perioda dinactiviat : i
Aturer maquines ds clima no ials (Hall, zones de pas, vestibuls, elc) Shan delacial a la bibfoteca JRB | a La Parelada
063 |Adequacis del nivell dituminscié a les necessitats da cada actitat Efquetelge o0 2 coaliel Ew et
Huminacié &n zones da trebal | consulta da bibli 3 | centres civics. Arada lHuminacid al
| Aturada total da la cimatizacid en perlods da no s
|A6.4  |Estabiment d'un full horzri de cima anual Horad estiu gjustal a periode (s
Horad hivern gustata perode Us
T Exeautar les masures da gestd ensrglica en sistemes dil luminacid, Horad entretemps
emalitzacit, produccsd fhimica f bombeig [Aturar bombes ACS perfoda da no us en eq Esporfiss
Disminucid del cabal JACS de les dutxes fins a 10 Vmin
NG5 [Gests especifia dels sistemes da bambelg, de iificacid | dimatizaclé en eq ahl% Bepons Redur 50% el bombelg ds piscina en periods nocturn (en les instal laclons qua d: n de bombes en joc 2+1)
Funcionament parcial 50% de deshumidficadores &f TMD > 13 graus (pimavera | tardor)
uxadsb{slobenuadeinmnwmn>23mgm)
Tancar ent s enre - gmnds - espais annexes
Assignar lemperatures da consigna segons RITE a 25°Ci 21°C
[AB86 [Assignacid de temperatures | da Fobartura de fineslres des da consergeria Evitar manipufaci$ de ens espais dis pobdic i
Tencar finesires durant periodes de dimatizacid L |
Connedlar instalizcions en bon estat sempre | quan suposin un estalv
JAB.7 [Revisib tiennal de les instal lacions JACS so'arinstal lades Descornectar Instsl lacions que suposen un sobreconsum ensrglic o sén defl
Ajustar instal lacions que no funcionen de forma dpima
L7 [consotidar la metoddogia Euronet 5050 en equipaments piblics A 7.1 Gammmedmaim,m&espmlw&wwshme dologia al's
A 8.1 |impScadé activa dels responsables (direclors) del equipaments de la gestd energdtica dels centres i Y
lAB2 |Estsbiment d'un quadre comandament | informe enual da seguiment del pla N
g [Ineorporar leScdneia ensrgdlica en ¢l funcionsment ordnarida I i JAB3  [Configuracid | posada en manxa dun grup de ieball eficdncia ensrgitica
els servels muricipals [A8.4 |Assignacia de laques de responsables dimplantacis | seguiment del pla
A 85 |Alust da les planficacions da neleja, manteniment | gestd a leficiinda energdtica
A 8.6 |Formadié personal en I'émb de l'efidéncia ensrpitica 1 ]
A 0.1  |Espal espacific al butletl municipa, web | radio
IA92 |Presentacld insthucional piblica del Pla direclor
Comunicar a la civtadania les gles | accions d' dtca, afi
LBl faps es destali 36c o consum dombstio bt 1A 9.3 |Activitets especifiques durant Ia Selmana de lenergla | B
A9.4 |Campany & i s intel Fgents a les lars | i) .
(A95 |Publicaci | dfusid dun Decdleg de bones practiques per a lestalvi energltic del ciutadans. Bl
IA 10.1 |Imp¥cacid de lequip da govern (inldal, presentad resultats Fase | consens acclons del pla) "
(Comunicar [imvolucrar efs responszbles politics | da gestd de FAjuntament enles
Lo esvetégies destahi i A 10 2 [Implicacid dels servels Wonics
A 10.3 [Campanya insBtucional dimplicacid del personal icipal en les tégies | acclons del Pla direclor

Aprovat per la Jt
Govern Local de data
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' QUADRE DE.COMANDAMENT, i

Sanl Bol, malg de 2014

L1 Eslablir requisils d'eficiéncia energdtica en nous projecles d'equipaments A 1.1 |Incorporacit da criteris d'eficiencia energélica eslruclurals en els projecles d'edificis nous i rehabiltacions. 0ln.a. na n.a
Aprovar incentius per a l'efidéncia energética en nous edificis i rehabilitacions Lok - T
L2 toadis A2.1 |Bonificacions fiscals en impostos municipals per a nous edifics | rehabiitacions que excelleixen en eficidncia energética 10.000|n.2. T hia
Fasa pllol > telemesura temporal: Pareliada, Massalera, Bibicleca JRB | Ofivera (4 equipaments | 28% del consum lotal d'equipaments municipals) 0[n.a. n.a F.a
A3.1 [Inslalacié d'un sislema de lelemesura al equipaments amb consum superior a 70 MWh/any Fose | > 300 Mhiany (8 equipaments 40% del consum lotal d'equipaments municpals) 2000005 LR 2.2
Fase Il > 100 MWh/any (17 equipaments | 57% del consum lolal d'equipaments municipals) 72.000]n.a. n.a n.a
L3 s::nﬂb:'s do forma canbralitzada i agi la informacié de consums | coslos Fase lll > 70 MWhany (40 equipaments | 92% de consum lolal d'equipaments muricipals) 120.000{n.a. na na
g A32 [Creacis de 1a figura de taenic deficitncia energética diedificis municipals Seguiment de la facturacié energética, dels equipaments moniloritzals, execudd de mesures da reduccid de consums | avaluach de
2 resultals 35.000in.a. na n.a
A33 |Gests dota tabiital energética del nt dequipaments Vincular-1a 8 la lelemasura en aquels que en disposin. Delecdd d'errois, elc. 2.000jn a. na na
: Informe anual de consums | coslos energélics Oln.a. na n.a
A4,1 [Allamenl dels tubs caloportadors amb escuma elaslomérica 1,700} 0| 0,384 504
A4.2 [Inslallacié de delactors de preséncia | lum natural en il luminacid de banys, vestuaris | zones comuns 14.000] 30.623 [ 3492,
Execular les Inversions adients per dur a lerme un contral p dei corstinn A4.3 [Inslallacié de rellolges digitals per a poder conlrolar el fundionament d'equips de refrigeraclé autdnoms 8.000 15.600) 0 1.7
L4 lenergétic de's equipaments, alxl com les acluacions de mifora amb amortitzacié [A4.4  |Ajustos sislemes de difusié 3.500 7.600| 0| 86
inforiorals b ame A4.6 |Substitucid de les lAmpades Installades incandescents | haldgenes 16.200 32.000! 0 2661
1A 4.6 linslallacié da sislemes da conlrol | gestié de les Instaliacions de cii 16 (refrigeradores, VRV icalderes) 11.600] 16.200] 11.200] 2.454]
A47 |[Secloritzacld de sislema de calefaccid mitangant vaivules termoestatiques 21.000 0 B&.DOUI 4,616]
_ A6.4 |Ajustos de poténcia contraciada Rocuy 12000 L of _s21.000]
L6 Execular ajuslos de la contraclacd energédtica Augmentar {s'ha avalual, perd en cap ¢as en genera un eslalvi) 0l 0l 0
AB2 |Compraagregada d'eleclicilal Olna na na
AB.1 [Revisid del bon funcionament de les baleries de condensadors per evilar penalitzacions de reacliva Revtaie nNmani | {ePGTRE A GCNS Aviriadss L . g 5.
Inslalfar equips de condensaclé si el perioda relorn és Inferior a 2,5 anys 31.000) 0 0 14.00
Sislemes da renovacld d'aire en perfode de no ocupactd ;[ 129.118 74 14.77
AB.2 [ldentificactd i eliminacié de consums passius parmanents Yo noctums Desconneclar sislemes diuminacié sobrants, innecessaris Vo duplicals. Priotizant se els més nsficients. Dl 12 ll L 100
Dasconneclar escalfadors eléclrics en desis o en perioda dinaclivitat Dl maqul 0 1.103]
Alurar maquines de cfma no essencials (Hall, zones de pas, vestibu's. ete.). Shan deleclat a la biblioleca JRB i a La Parellada 0| 89.489] 0] 10.238]
A6.3 |Adequacid del nivel diluminacis a les necesstals de cada activitat Etiquetaige ilérruptors de control i umingcld : L) B3t 2 95
Ill‘lumhack': punt par punl en zones de Ireball | consulta da bibfoleques i centres civics. Aturada il luminacié general 0 4.732 0, 541
Aturada lolal de la cimalilzacid en perfode da no Us 0 143.054 8.313 16.812]
IA64 |Establiment d'un full horari de cima anual Horéit st ajstal 3 périctls 0¥ L £tidn2 L 10:957
Horari hivern ajustal a parloda ds 0 63.422 18.600 8.307
18 Executar les mesures de gestid energédtica en sistemes dil-luminacid, Horari enlretemps 0 99,718 14.622[ 12.192
cmabizachs, produccid igmilca Lbombely Aturar bombes ACS perleda da no us en eq. Esportius o 1.620 15| 209)
Disminucl6 del cabal dACS de Jes dutxes fins a 10 Vmin 0 0 15.470 83
A65 |Gestis especifica dels sistames da bombelg, deshumidficacié | cimatitzacié en equpaments esportius Redulr 60% el bombelg de plscina en perfode nocturn (en aquelies instal lacions qua disposin de bombes en joo 2+1) 0 1.530 0| 175)
Funclonament parcial 50% de deshumidificadores si TMD > 13 graus (primavera | lardor) 0 T.saal 1.432 939
Aturada lolal i obertura de fineslres quan TMD > 23 graus (Estiu) [} 6.442 1.284 £06
Tancar permanenlment pories enlre piscina - gimnas - espals annexes 0 0 3.626 1g
Asslgnar lemperalures de consigna segons RITE a 25°C 121°C 0 49.858 10.137 6.248]
AB.6 |Assignackh de lemperalures | de lobertura de finestres des de consergeria Evilar manipulacié de lermdstats ens espals d'ds pubic 0 8.621 2644, 1,161
Tancar finestres durant periodes de climatitzacid 0 1.607 485 210
Conneclar inslal lacions en bon eslat sempre | quan suposin un estali 0 0] 29.603 1.58¢
AB7 |Revisid blennal de les Installacions TACS solar installades Desconnectar instalfacions que suposen un sobreconsum energélic o sén defecluoses 0 0 4.407 237
Ajustar inslal lacions que no funcionen de forma dptima 0 0 35.259) 1.892l
L7 |Consolidar la metodologia Euronet 50/50 en equipaments plbtcs A7.1 CGnSf!idacld da la melodologia 860/50 en cenlres educativs, equipamenls esportius | ampliacid d’aquasta melodologia als 30,000 61.264 66.564 10.581
A 8.1 |Implicaci6 activa dels responsables (directors) del equipaments de la gestid energética dels cenlres oln.a. na na
A 82 |Establiment d'un quadre comandament | informe anual de seguiment del pla oln.a. na t_,
L8 Incorporar feficiéncia gética en el funch 1 ordinari da I islracio i JA83 |Configuracid i posada en marxa d'un grup de lreball eficiéncia energética oln.a. na na
els servels municipats A8.4 |Assignacié de laques da responsables dimplanlacia i seguiment del pla olna ha na
A 85 |Ajustda les planificacions de neleja, manteniment i gesti a leficéncia energética 0 23.218] 24.681 3.080)
A 86 |Formacih personal en I'dmbil de l'efickncia enargdtica Ofn.a na n.a
A 9.1 |Espal especific al bulileti municipal, web i radio olna. na na
A92 |Presentacié institucional piblica del Pla director ofna. na na
Comunicar a la ciuladania les eslratégies | acclons d'eficiéncia energética, afi = 5
L9 | Fapticar mesures dastali energdtic al consum doméstic A83 [Acthvtats especifiques durantla Seimana de Fenergla 2.000{n.a. ha ha
A 94 |Campanya d'auditories energétiques | compladors intel igents a les fars 4_00“!“‘,‘ na na
A9.5 [Publicacié i dfusié d'un Decdleg de bones practiques per a l'eslalMi energétic del ciutadans Olna. na na
(A 10.1 |Implicacié da l'equip de govern (inkial, presenlacid resullals Fase | consens accions del pla) olna Ina |na
Comunicar | involucrar els responsables politics | da gestid de fAjunlament en les
Al esltralégles d'estalvi energétio A 102 [Implicacit dels servels lcnics Ofna. na na
A 10.3 |Campanya insliucional dimplcacid del personal municipal en les eslaldgies i acclons del Pla direclor O|na. na n.a
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ANNEX 1. Detall Acci6 A6.1. Ajustos de poténcia eléctrica
; Estalvi
Potencia Contractada 110 Pot. Maxima ik
Casal Potencia facturada 93,5
GAG (& Casablanca . 50 48
Reduccié de 50 48 3.452,87 €
Potencia
50 36
; Estalvi
Potencia Contractada 44 Pot. Maxima il
Escola | potencia facturada 37,4
DEP 89 Bressol La 20 17
Merce Reduccié de o0 15| 1:381.15¢€
' Potencia
20 12
. Estalvi
Potencia Contractada 21 Pot. Maxima LAl
HED i T Potencia facturada 17,85
adio S.Bo
l : Reduccié de 16
; . 1.087,96 €
Potencia + canvi 16
2.0A 16 7
Estalvi
Potencia Contractada 125 Pot. Maxima anual
Potencia facturada 106,25
DEP 38 Mercat_Torre ‘
la vila ) 60 60
Reduccio de 60 80 8.671,15€
Potencia
60 36
; Estalvi
Potencia Contractada S5 Pot. Maxima Szl
i Potencia facturada 26,78
oEp10 | FpleSen i
Reduccio de 16 12 855,68 €
Potencia
16 3
. Estalvi
Potencia Contractada 80 Pot. Maxima st
—— " i Potencia facturada 68
orre del So
k‘t\ AJUNTAMENT DE " 40 34
Y% \',l\?fr E:mLi.a' LLOBREGAHT Reduccio de 45 43 2.024,09 €
,-|i'1r:'_'!\,';'—ii_ per la Junta d POtencia .
iovern 1 neal de daia 45 35
I~ : Estalvi
£ ' UL 20 Potencia Contractada 200 Pot. Maxima anual
| _ Potencia facturada . 170
| r?,s_:f;\t‘:lgA§: 12;1}}-4_-7.“1;; ! Cal Nlnyo 60 53
& Reducci6 de 70 67 8.175,75 €
Ll Potencia
80 74
CEIP Ciutat . Estalvi
ESC 02 Cooperativa Potencia Contractada 50 Pot. Maxima sl
Potencia facturada 42,5 1.389,08 €
Reduccio de 25 25
Potencia 25 292
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25 7
. Estalvi
Potencia Contractada 58,18 Pot. Maxima P
ESE 10 CEIP Antoni | Potencia facturada 49,45
Tapies 40 30
3 Reduccio de 40 34 750,11 €
Potencia
40 18
. Estalvi
Potencia Contractada 37 Pot. Maxima arilid]
CEIP Potencia facturada 31,45
ESC 09 -
: Benviure 1 25 24
Reduccio de 25 23 511,98 €
Potencia
25 22
. Estalvi
Potencia Contractada 80 Pot. Maxima aHitial
CEIP Potencia facturada 68
ESC 09 )
Benviure 2 25 24
. Reduccio de 25 24 3.413,18 €
Potencia
25 9
; Estalvi
Potencia Contractada 111 Pot. Maxima S
CEIP Potencia facturada 94,35
ESC 19
Garrofers 35 29
Reduccio de 35 30 4.710,98 €
Potencia
35 16
: Estalvi
Potencia Contractada 3il:6 Pot. Maxima anual
ESC 06 CEIP Amat | Potencia facturada 26,78
Verdd 1 25 22
o Reducci6 de i 2| 14120€
Potencia
25 14
: ; Estalvi
Potencia Contractada 35 Pot. Maxima ST
ESC 06 CEIP Amat | Potencia facturada 26,78
Verda 2 20 11
N i RERT GE Reducci6 de 17 op| 339.73€
% \J\Hr Bol DE LLOBRYGAT Potencia
e 1o bintal st 25 8
Govern Local de data Potencia Contractada 47 Estaly]
[ % | Pot. Maxima anual
Il:l Slclln 5'?_[]1\. 1 CEIP Potencia facturada 39,95
gt 1 Montbai 25 20
El secrelar ;w,'.:r{:f,_-.,!‘..'n Lal. g Reduccid de 25 29 1.186,67 €
Potencia
£ o 25 17
. Estalvi
Potencia Contractada 80 Pot. Maxima e
Potencia facturada 68
ESC 12 CEIP Barrufet 30 6
Reduccio de 35 32 2.817,86 €
Potencia
35 12 :
CEIP i Estalvi
ESC 13 S ClirEna Potencia Contractgda 80 Pot. Maxima atitial
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Potencia facturada 68
50 46
Reduccio de 50 51 1.428,77 €
Potencia
50 24
. Estalvi
Potencia Contractada 31,5 Pot. Maxima T
i Potencia facturada 26,78
DEP 23 Masia ‘
Torrelavila Reduccié de 16
: : 1.906,43 €
Potencia + canvi 16
2.0A 16 4
" Estalvi
Pogencua Contractada 178 Pot, Maxima Pl
) Potencia facturada 151,3
DEP 13 Palicia 60 56
Reduccio de 60 58 7.247,05 €
Potencia
60 54
. Estalvi
Potencia Contractada 85 Pot. Maxima At
Mercat Potencia facturada - 72,25
DEP 06
Muntanyeta 1 25 20
! Y Reduccid de o5 23 3.750,53 €
Potencia
25 17
. Estalvi
Potencia Contractada 165 Pot. Maxima ot
Potencia facturada 140,25
BEPT1 g 100 02
Reduccio de 120 115 2401,13 €
Potencia
120 104
, Estalvi
Potencia Contractada 200 Pot. Maxima antl
Recinte Potencia facturada 170
DE Serconsa 160 168
5 LLondEGAT Reduccio de 160! 144 793,76 €
Aprovat per la Junth de Potencia
Govem Loeal de dat 160 182
| e . : Estalvi
! > 1 Tl 200 Potencia Contractada 25 Pot. Maxima i
lD P | oOoficines | Potencia facturada 21,25
El lEf“jz 3 24c/Radio S. Boi Reduccio de 16
: ; 1.357,84 €
Potencia + canvi 16 8
- 2.0A 16 4
. Estalvi
Potencia Contractada 69 Pot. Maxima ariial
Escola | potencia facturada 58,65
DEP 94 Bressol La 35 29
Susa Reduccio de b e 1.480,37 €
Potencia
45 42
Museu Can . Estalvi
DEP 59 Barraquer Potencia Contractada 200 Pot Misina antial
Potencia facturada 470 8.731,38 €
Reduccio de 50 44
Potencia 70 68
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70 52
[ Potencia Contractada| 80 EStaly
Pot. Maxima anual
Potencia facturada 68
DEP 33 Can Jordana 30 8
Reducci6 de 40 38 2.619,41 €
Potencia
40 18
. Estalvi
Potencia Confractada 80 Pat SR P,
CEIP Potencia facturada 68
ESC 16
Massallera 30 24
Reduccio de 30 29 3.016,30 €
Potencia
30 16
, Estalvi
Potencia Contractada 3155 Pot. Maxima Gl
Potencia facturada 26,78
DEP 07 Can Torrents 16 15
Reduccid de 16 12 855,68 €
Potencia
16 6
. Estalvi
Potencia Contractada 40 Pot. Maxima siual
Escola Potencia facturada 34
DEP 96 Bressol "La 20 16
Marta" Reduccio de 20 18 1.111,27 €
Potencia
20 14
; Estalvi
Potencia Contractada 80 Pot. Maxima i
Casal de | potencia facturada 68
CAS 01 Barri Ciutat 60 59
Cooperativa Reducci6 de 60 60 635,01 €
Potencia
60 39
_ Estalvi
Potencia Contractada 200 Pot. Maxima el
Casalde |potencia facturada 170
CAS 06 Barri Camps 50 43
AJUNTAMENT DE BlanCS REGUCCKﬁ de 50 47 9525,14 €
SANT Bot DE LLGS Potencia
A Arviat 0 {a lunla i 50 32
fl‘;’. rern Local de dete Estalvi
,! : eyt Potencia Contractada 173 Pot. Maxima il
| 21 UL 201 Casal de | potencia facturada 147,05
| CAS02 Barri 80 57
| $ecretari general acclal Marianao Reduccio de 80 6.115,94 €
. & Potencia 73
s 80 52
; Estalvi
Potencia Contractada 31,17 Bot: Mg anE)
Araui Potencia facturada 26,494
DEP 101 Parquing La _ z -
- Gralla Reducci6 de 1 188373 €
Potencia + canvi 16 5] 77
. 2.0A 16 3|
Casal de ; Estalvi
CAS 07 Barri Potencia Contractada 100 Pot. Maxima San
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Casablanca |Potencia facturada 85
60 62
Reduccio6 de 80 82 1.190,64 €
Potencia
80 12
Potencia Contractada 125 Pot. Maxima i?fﬁ;‘;'
Escola [ potencia facturada 106,25
ESC 18 Musica Can 70 69
- Castellet Reduccid de 70 69 2.877,39€
Potencia
70 23
Potencia Contractada 39 Pot. Maxima E;]tﬁla‘{'
'Avis | Potencia facturada 33,15
CAS10 Cgéi{r?ngls 25 21
Reducci6 de o5 21 646,92 €
Potencia
25 11
f Estalvi
it Ii:o:enc!a fo?traztada 34.2::444 Bk Nitixiina B
' i otencia facturada !
DEP 70 d'Interpretacio ‘
Torre Reducci6 de 16 200793 €
Benviure Potencia + canvi 16 e
2.0A 16 4
Potencia Contractada 160 Pt Maxima i?ltl?;"l"
Potencia facturada 136
DEP 19 El Nria 1 Tl & 7
Reduccié de 60 56 6.429,47 €
Potencia
60 49
. Estalvi
bt dA Potencia Contractada| 63 Bot. Waxima B
Potencia f rad 53,55
DEP 61 Ca?a(;;lg;ells ncia facturada ,40 -

5. NUNTAMENT DE ST i ¢ 996 17 €
LANT BOI DE LLOBREGAT biblioteca Reduccio de '
s ) Potencia 40 37

Aprovat per la Junta de 45 43
‘,‘ l_c'u..—;t {:Lll‘.l_ilij'\ijl ‘ Estalvi

| T Potenc!a Contractada 80 Pot. Maxiria hual
i Santboia | Potencia facturada 68
El sedretari general accial. (quadre . 20 8 3413 18 €
- P ) Potencia 99 31
e 30 23
; Estalvi
Potencia Contractada 200 Pot. Maxima -
Mercat Potencia facturada 170
DEP 06
Muntanyeta 2 130 121
¥ Reduccio de 130 120 3.175,05 €
Potencia
130 91
Camp de ; Estalvi
DEP 68 futbol Potencia Contractada 63 Pot. Maxima p—
Casablanca |potencia facturada 53,55 281,79 €
Reduccid de 50 47
Potencia 50 41
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50 14
b Estalvi
’ . Potencia Confractada 125 Pot. Maxima aftial
amp de ;
DEP 86 Eutbol Potencia facturada 106,:3 -
Cooperativa Reducci6 de 50 45 4.464,91 €
Potencia 50 19
. Estalvi
Estadi de Potencia Contractada 200 Pot. Makima il
Futbol Joan | Potencia facturada 170
DEP 92 g ;
Baptista Mila
e Reducci6 de Uile 108| 4 762,57 €
BRI Potencia 110 110
110 26
. Estalvi
Potencia Contractada 225 Pot. Maxima sl
Poliesportiu la | Potencia facturada 191,25
DEP 80
Parellad
@ Reduccio de 179 1641 1 686,74 €
Potencia 170 152
170 95
. Estalvi
Potencia Contractada 63 Pot. Maxima anial
DEP 22 " fn[?:::;z N Potencia facturada . 53,22 .
Reduccid de 35 a1 147243 €
Potencia
35 21
. Estalvi
Potencia Contractada| 27,713 Pot. Mixiiia Pt
i t
DEP 29 Ry L 23'23 =
Reduccié de 20 10 282,58 €
Potencia
20 4
; Estalvi
| . Potencia Contractada 100 Pot. Maxima .
Poliesportiu | potencia facturada 85
DEP 16 Can 80 55
Massallera Reduccio de 70 64 1.587,52 €
Potencia
70 32
; Estalvi
Potencia Contractada 31,5 Pot. Maxima Al
DEP 22 sM@lﬁt:]s(:?: Potencia facturada 2:3772 ;
Ll Reduccié de o 736,61 €
Potencia 7,5 L
17,5 7
. . Estalvi
Potencia Contractada 30 Pot. Maxima anial
Potencia facturada 258
DEP 86 5 18
I\. AJUNTAMENT DE Reduccid de 39,69 €
%7 [SANT BOl DE LLOBREGAS Potencia 25 45
Aprotal per 1a Junls 25 12
CGover n l”:_u'i '!. \ (
i i
21 JUL, 201k
R
El secretari ‘(;m1;::;;'\,;;“:(:!;13.
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ANNEX II. Detall Accio A7.1. Assegurar bon funcionament de les
bateries de condensadors per evitar penalitzacions de reactiva muimue o

SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat per la Junla de
Govern Local de data

Pot.
Contractada
(KW)

Excés de
Reactiva

(kVArhlany)

Cost
Reactiva
anuall(€)

Cost Bateria
Condensadors

LR

Casal Camps C IS8
CAs 06 | “3%8 LAMPS | £50031405831559001HCOF 200 5,50 . 2,080,006 | 1,79
CEIP Rafael
EsCo1 | b 2@l | £50031406373507002GX0F 50 _— 29503€ | 1.83400€ | 622
Bar Area de .
DEP 37 lleure ES0031408049787001XNOF 31,5 —— 37824€ | 183400€ | 485
Torrelavila i
Esc13 | CEPIM. 1 eoh031405520064001Q%0F 80 179,50 € | 1.834,00€ | 1022
Ciurana 4.326 y R S
ESC 12 CEIP ES0031405522080001PGOF 80 23396€ | 1.83400€ | 784
BARRUFET 5549 ' %, '
ESC 05 CEIP ES0031405522786001KLOF 47 201,68€ | 1.83400€ | 909
Montbaig 4.536 ! e !
CEIP
ESC19 | == | ES0031408411116001RROF 11 - 35844€ | 183400€ | 512
Mercat Torre
DEP 38 | % TO® | £S0031408120309004PJOF 25 Yoo 383,89€ | 1.83400€ | 478
Mercat Torre :
DEP 38 | 9% T | £50031408167113002VTOF 125 asss | 671.00€ | 207200€ | 3,00
. 1.171,50
CAS12 | cCalNinyo | ES0031408187756001DQOF 200 — i 1.866,00€ | 1,59
Ermita Sant
DEP 10 Raoat | ES0031405739589001BMOF 315 ik 21410€ | 1.83400€ | 857
DEP 36 Radg’oisa"‘ ES0031405522906013HVOF 21 ssi0 | 47482€ | 183400€ | 386
DEP 06 Mercat | <0031405035223001TFOF 85 34490€ | 1.83400€ | 532
Muntanyeta 1 8.302 ! BT !
Mercat 1.046,56
DEP 08 | 1 ntanvota 2 | ES0031405935222038GX0F 200 oop_— . 201900€ | 1,93
2 1.150,60
DEP 13 Policila | ES0031408191298001EGOF 178 200400€ | 174
27.686 €
DEP19 | EINGria | ES0031408073951001WMOE 160 10012 | 87490€ | 201900€ | 2,31
Casal d'Avis
cas 10 | B CAVS | ES0031405519828001YACF 39 iién 47559€ | 186600€ | 302
Casal 1.004,02
CAS02 [ | 8% | ES0031406110600001NYOF 173 . . 2.01900€ | 2,01
Casal 2.170,60
CASO07 | o e s | ES0031405510725001NCOF 100 — b 200500€ | 097
Parquing La
DEP 101 aaiie 2 | ES0031408447242001AQ0F 3147 i 23751€ | 1.83400€ | 772
Casal Can 1.766,81 .
CAS05 | o8 P40 | £S0031405917268001BZ0F 315 42,980 : 2.09500€ | 1.19
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ERE

DEP 86

Camp de
Futbol
Cooperativa

ES0031408246147001PLOF

126

13.505

561,24 €

1.891,00 €

3,37

DEP 68

Camp de
Futhol
Casablanca

ES0031405521505001DGOF

63

5.245

218,00 €

1.834,00 €

8,41

DEP 67

Camp de
Futbol
Marianao

ES0031406375320001DBOF

43,648

27.516

1.143,37
€

2.072,00 €

1,81

DEP 22

" Piscina
Muntanyeta

ES0031408180761001PYOF

63

32.228

1.780,96
€

2.019,00 €

113

DEP 18

Poliesportiu
Can
Massallera

ES0031405523133001CHOF

100

23.039

957,39 €

2.019,00 €

2,11

DEP 26

Camp de
futbol Camps
Blancs

ES0031405744476001SBOF

20

.6.312

343,34 €

1.857,00 €

5,41

DEP 83

Estadi de
beisbol

12.500

600,00 €

1.921,00 €

3,20

Aprovat |
Govern Local

AJUNTAMENT DE
? SANT Bol DE LLOBREGAT

r 1a Junta de
de data
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ANNEXII. Altres actuacions proposades fora del termini del PDEE

Aprofitar les certificacions d'eficiencia energética d'edificis

existents per definir propostes de millora en envolupant i
sistemes energetics d'equipaments municipals

Responsables E—
A definir

Descripcio

El RD 235/2013, del 5 d'abril, relatiu al procediment basic per a la certificacié energética
d'edificis, obliga a certificar els edificis de ptblica concurréncia de més de 500 m* a partir del 1
de juny de 2013. Aquesta certificacié analitza les caracteristiques de l'edifici existent i
mitjangant una simulacié energética n'estima la demanada i el consum energétic anual. A més
inclou un apartat on el técnic ha de valorar la reduccié de consums i la viabilitat técnica i
econdmica que suposaria implantar una série de millores energétiques a I'edifici.

L’objectiu d'aquesta accié és aprofitar 'analisi de millores energétiques que s’ha d’incloure en
aquesta certificacio per tal d'analitzar les millores que puguin ser més facilment implantables i
per tant les que és més probable que els gestors del centre acceptin tirar endavant. Aixi
s'aprofita l'obligatorietat de fer la certificacié per tenir I'avaluacié d’'una série de millores i ajudar
als gestors dels equipaments a definir les actuacions de millora energétiques prioritaries i tenir
arguments per a la presa de decisions.

Les millores passives com l'aillament de faganes o el canvi de vidres s6n inversions elevades i
dificils d’amortitzar i justificar, per aixd s'analitza mesures de menor cost com sén:

o Millora de I'estanquitat de I'envolupant
o Alllament de canonades d'aigua.

Pel que fa a les millores actives també es recomana analitzar mesures de menor cost i més
susceptibles de ser implantades avui en dia, com sén:

e Millores en el funcionament dels equips de climatitzacio i reducci6 del consum de:bombes i
’ " ™ 5 5 " . 4 4 % AJUNTAMERT DE
ventiladors: variadors de freqiiéncia, ventilacié natural i nocturna estival, ete. ~ ©.% SN ETLL ]

o Canvi progressiu de lluminaries conforme es faci el manteniment (TL8 per TL5, etaprovat per |p Junta

Gaovern Local fle data
Finalment cal valorar les millores de gestio, ja que redueixen els consums sense tenir un cost | |
elevat o fins i tot sense un cost d'inversi6 associat: canvi de temperatures de consigna) |01, |
col-locaci6 de rellotges i temporitzadors, etc. e D

Equipaments on s’aplicaria A o F
Tots els tipus d’equipaments: educatius, administratius, esportius, culturals, etc. '

Estalvi anual estimat

MWh electricitat { MWh gas natural i Euros
n.a ina n.a
Cost Periode de retorn
n.a n.a '
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Substitucio de vidres, fusteries i claraboies per altres

amb millors prestacions termiques

Responsables
A definir

Descripcio ~

La substitucié de vidres aconseguiria un increment de I'aillament térmic i del factor de proteccio
solar del vidre. Per la seva banda, amb la substitucié de les fusteries s’obtindria una millora de
la conductivitat i el trencament dels ponts térmics.

La finalitat tltima d’aquesta actuacié combinada és, d'una banda reduir les carregues térmiques
degudes als guanys solars i de 'altra reduir les pérdues de calor a través dels buits de fagana.

Les actuacions es concreten en:

o Substitucié dels vidres simples per vidres dobles amb cambra d'aire: aconsegueix un
increment de l'aillament mantenint la transmissié luminica del vidre. En relacié a la
tipologia especifica dels vidres dables col-locats, cal tenir en compte que els vidres baix
emissius estan indicats per a ubicacions més aviat fredes i en faganes orientades a nord,
mentre que els vidres selectius, que eviten I'entrada d’una major proporcié de radiacié
solar, son més adequat per aquelles faganes sobreexposades, sempre i quan no
disposin de proteccions solars exteriors. '

e Canvi de fusteries sense trencament de pont térmic per fusteries metalliques amb
trencament de pont térmic.

Equipaments on s’aplicaria

Aquells equipament construits fa més de 50 anys i que no han fet cap renovacié ni rehabilitacio
de buits de fagana.

Estalvi anual estimat

D R R R R R R SR e e

Electricitat ! Gas natural | Euros
T .

62.962 kWh i £ 2.100 kWh :7.316 €

Cost Periode de retorn

350.000 € 47,8 anys

A%, AJUNTAMENT DE
4 SANT Bol DE LLOBREGAT

ovat per la Junta de

f(\‘lnlw i | Local L“ (!dl(
" 'i
21 UL, 201 014 \

!:,1\((' \«[\l: ..l )(¢[||_
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Doble porta o porta giratoria

Responsables
A definir

Descripcio

Una de les actuacions que proposava l'accid del PAES 1.1.1.4 Millora dels aillament i
tancaments era la substitucié de la porta d'accés principal per a un sistema de doble porta
aillant, a 3 casals de barri del municipi: I'Olivera, Can Massallera i Camps Blancs.

De la mateixa manera ara es proposaria fer un inventari de tots els possibles equipaments on
aquesta mesura pot ser beneficiosa i aplicar-la gradualment.

La doble porta o les portes giratories sén un métode eficag de crear un espai tamp6 entre
I'exterior i I'interior dels edificis. Gracies a aquesta practica es limiten les pérdues d'aire calent
(a I'hivern) i d'aire fred (a I'estiu) atés que s'esta reduint el cabal d'aire climatitzat que s'escapa
de I'edifici i evita la preséncia de corrents d'aire i intercanvis de temperatura interior-exterior.

Equipaments on s’aplicaria

Els casals de barri de I'Olivera, Can Massallera i Camps Blancs (per tal de complir amb una
accio dels PAES de Sant Boi) i a més a més en aquells equipaments on es detecti una
important pérdua d'aire climatitzat per les portes automatiques o per portes que quedin sovint
obertes per oblit.

Electricitat | Gas natural  Euros
1.534 kWh i 12.378 kWh i840¢€
Cost Periode de retorn
30.000 € 37 anys )

AJUNTAMENT DE o
SANT Bl DE LLOBREGAT
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Substitucio de balast magnetic per balast electronic

en tubs fluorescents

Responsables
A definir

Descripci6

Els tubs fluorescents s6n una de les tipologies de lampades més estesament utilitzades. Per al
seu correcte funcionament, aquests dispositius necessiten un balast, un element auxiliar que
regular la intensitat de corrent. El balast pot ser magnétic o electronic.

Els balastos electronics no tenen pérdues degudes a la induccié, millorant per tant I'eficiéncia i
disminuint el seu consum energétic. A més proporcionen una arrencada instantania i
incrementen la vida de la lampada. De mitjana, la reducci6 del consum energetic d'un balast
respecte ['altre és del 20%.

Un altre dels avantatges d'aquest tipus de balast és que permeten la regulacié de la intensitat
de la lampada, que serveix per adaptar el nivell d'il-luminaci6 a les necessitats existents.

A nivell de confort visual també és millor, atés que eviten I'efecte estroboscopic i redueixen aixi
la sensacid de fatiga visual.

La inversi6 és major que un balast magnétic, per tant es recomana la substitucié en aquelles
lampades amb un elevat nimero d'hores de funcionament. | en cas d'instal-lacions noves es
col-locara d'origen atés que el periode d'amortitzacio de la inversio és petit.

Equipaments on s’aplicaria

Tots aquells on es detectin fluorescents amb balast convencional i que estiguin en
funcionament un nimero elevat d’hores al dia.

Estalvi anual estimat

Electricltat . Gas natural ' i Euros
67.706 kWh i§g 0 {7746 €
Cost | Periode de retorn
65.000 € 8,4 anys

3

--;} B AJUNTAMENT DE
47 SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat per la Junta de
Govern Local de data

121 0L 201 ]

El secrelari general acctal.
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Substitucié de calderes actuals per calderes de

condensacio

|
Responsables \ ,‘
A definir

Descripci6

La substitucié de calderes antigues de gas natural o de gasoli per calderes de condensacio a
gas natural t& com a objectiu millorar el rendiment de la produccié d'aigua calenta per a
calefacci6 ilo aigua calenta sanitaria.

Les calderes sén equips que cremen combustible per escalfar un circuit d’aigua. Les calderes
de condensacio estan construides amb materials capagos de treballar amb temperatures de
fum minimes i aixi recuperar la calor del vapor del fums de sortida de la combustio. Aquest
procés aconsegueix rendiments que arriben al 95-100% sobre el poder calorific inferior (PCI),
davant del 90% de les calderes convencionals.

Si la temperatura de retorn és baixa, aquest rendiment pot arribar al 109%. Per aconseguir-ho
es pot treballar a baixa temperatura (40-50°C), amb equips terminals de baixa temperautra
(radiadors sobredimensionats, terra radiant, fan-coils de baixa temperatura) i canonades de
retorn no aillades.

Les calderes de baixa temperatura tamhé resulten una bona alternativa, presentant rendiments
elevats al voltant del 96%.

Equipaments on s’aplicaria

Aquells equipament que tinguin demanda d’ACS i de calefaccid | que tinguin calderes de gas
natural o de gasoil de més de 10 anys d'antiguitat.

Electricitat Gashatdral Euros
0 i 54.914 kWh i 2947 €
Cost Periode de retorn
31.000 € 10,5 anys

AJUNTAMENT DE

& SANT BOI DE LLOBREGAT
Aprovat pel la Junta de

(‘_",r‘:v(;: n | 4' ".:_'.‘ (,i-:il_;-:l
1 L 200 |
. \

tan aeneral acctal.
El secretari \j..:.:.wl.\.-IL._,_ G
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Sectoritzar lampades del terreny de joc en

equipaments esportius en 2 o 3 fases, per
permetre una encesa esglaonada

Responsables
A definir

Descripcio

Els focus dels camps esportius, tant a les instal-lacions interiors (pavellons i piscines) com a les
exteriors (pistes botxes, camps futbol, beisbol, etc), sén un dels principals punts de consum
eléctric d'aquest tipus d'instal-lacions. Qualsevol regulacié ifo control que n’optimitzi el seu Us
representara un estalvi energétic important i constant. S'estima que és possible aconseguir
reduccions d'entre el 20% i el 85% en el consum eléctric d'enllumenat gracies a la utilitzacié de
components més eficients (veure Accié A5.1), a I's de sistemes de control i ajustos amb
temporitzacio, i a la integracié de la il-luminaci6 natural.

En aquest context, es proposa sectoritzar les lampades dels terrenys de joc en 2 o 3 fases per
permetre una encesa gradual. L'ajust de la illuminacié dels focus per fases encendra la
illuminacié en funcié de les necessitats de cada moment; bé perqué no és necessari il-luminar
tota I'area de joc o hé perque la il-luminacié natural ho permet.

L'empresa Multilamp, amb seu al municipi de Sant Boi, ofereix diversos dispositius que
permeten convertir instal-lacions existents “tot o res” en installacions de doble nivell sense
necessitat d'afegir cable de comandament entre el quadre eléctric i les lluminaries. A més
ofereix altres solucions que poden resultar UGtils per sectoritzar qualsevol disposicio
d'enllumenats exteriors.

Equipaments on s’aplicaria
Tots els equipaments esportius.

Estalvi anual estlmat

Electrlcltat Gas natural Euros
16.018 kWh {0 i 1.833€
Cost Periode de retorn
15.000 € 8,2 anys

. AJUNTAMENT DE
W&/ SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprov: u 1\( r la Junta de

._j:. wern Local de d ﬁ\
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Instal:lar viseres recuperadores de flux en lluminaries

fluorescents nues

Responsables
A definir

Descripcié

Totes les lluminaries fluorescents nues perden part del flux lluminds cap a direccions que no
resulta util que estiguin il-luminades, com ara el sostre.

Col-locant viseres que recullin aquest flux i el redirigeixin cap als espais on si que resulta (til es
millorara el confort dels usuaris i en alguns casos es podra prescindir d'alguns punts de llum
atés que el nivell luminic augmentara gracies a la recuperacié d'aquest flux que abans es
perdia.

Equipaments on s’aplicaria
Tots aquells on es detecti la preséncia de lluminaries fluorescents nues.

Estalvi anual estimat

MWh electricitat MWh gas natural Euros
0 ‘0 {0
Cost Periode de retorn
0 |0

&% AUNTAMENTDE
Sag” SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat per la Junta de
Govern Local de d?tr

! | |
121 UL 200 e |

| acetal.
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Proteccions solars exteriors

Responsables
A definir

Descripcio

La col-locacid de proteccions solars exteriors sobre els buits de les faganes assolellades, la
sud, la est i la oest, té I'objectiu de reduir el sobreescalfament per efecte de la radiacié infraroja.
Basicament existeixen dues tipologies de proteccions solars exteriors passives:

o Les proteccions solars fixes, generalment sén lamelles fixes. A les faganes assolellades
(principalment a fagana sud) es col-loquen proteccions horitzontals (com a la fotografia) que
permeten l'aprofitament de la radiacié durant I'hivern i que representa un escalfament
gratuit, i alhora aconsegueixen evitar o disminuir la radiacié durant I'estiu. A les faganes est
i oest esta més indicat col-locar lamel-les verticals, perd la seva configuracio cal estudiar-la
en detall per arribar a un compromis entre protecciod de la radiacio i aprofitament de la llum
natural a l'interior.

o Les proteccions solars mobils com per exemple lamel-les o persianes motoritzades o bé
cortines exteriors. En aquest cas per obtenir un resultat dptim cal explicar als usuaris el seu
correcte funcionament o bé motoritzar-les automaticament per tal que pugin o baixin en
funcid de la incidéncia del sol o de I'época de I'any.

Una altra alternativa per a protegir les plantes baixes del edificis és la plantacié d'arbres
caducifolis que evitaran parcialment la radiacio incident amb les fulles a I'estiu i durant I'hivern
deixaran passar la radiacié perqué els arbres perdran les fulles.

Una practica que s'ha desenvolupat els darrers anys és la integracié de panells solars en les
proteccions solars exteriors.

Equipaments on s’aplicaria
Equipaments amb faganes desprotegides i amb incidéncia de la radiacio solar durant els estius.

Estalvi anual estimat

Electricitat ! Gas natural ! Euros
7.159 kWh ‘o i 819
Cost Periode de retorn
10.000 € 12,2 anys
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Establir una escala de presa de decisions que permeti

donar resposta a les diferents decisions de forma agil » '.
Responsables , | r‘ |
A definir

Descripcié

A nivell politic i amb consens general, s'establira una escala de presa de decisions per tal que
es pugui donar resposta a diverses decisions en relaci6 al Pla i a la seva implantacié i el seu
seguiment, de forma agil i eficient.

L'objectiu és generar debat entre els diferents implicats i establir fins a quins nivells cal que
arribi la presa de decisions

Equipaments on s’aplicaria
No s'aplicaria sobre cap equipament especific sin6 sobre el Pla Director d'Eficiéncia
Energeética.

Estalvi anual est:mat

E[ectr(cltat . Gas natural { Euros
: :
n.a ina i n.a
Cost Periode de retorn
n.a n.a
& et Sowrcon
1a Junta de
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Campanya de comunicacio interna

Responsables
A definir

Descripcio

De manera complementaria a la presentacio interna prevista per I'Accié A115.1, 'Ajuntament
organitzara una campanya especifica de comunicacié interna per tal de fer arribar els objectius
i les accions plantejades pel Pla a tots els estaments i nivells de treballadors que estiguin
contractats per I'’Ajuntament.

Equipaments on s’aplicaria

n.a

Electricitat i Gas natural i Euros
na ina ina
Cost Periode de retorn
n.a n.a
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Concurs dlidees d'estalvi energetic entre els

treballadors de I'Ajuntament @ @
Responsables @ @
A definir @
Descripcié

Es promoura un concurs d'idees d'estalvi energétic entre els propis treballadors municipals. El
format es decidira des de I'Ajuntament, perd I'objectiu principal sera buscar la participacio
activa del personal municipal de manera que la implicacié amb I'eficiéncia energetica sigui
transversa, tant en el seu dia a dia a la feina com en els seus comportament doméstics.

Equipaments on s’aplicaria

n.a.
Estalvi anual estimat
Electricita ' ~ Gas natural | Euros s
n.a é n.a ; n.a
st ; :
Cost Periode de retorn
n.a n.a
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AMENT [

ANNEX IV. Exemple de Decaleg de Bones practiques per alestaiis: oo
energetic dels ciutadans Aprovat per la Junta de

Govern Local de data
: b 5

[ 21 0L 200 |
1) La llum natural. Cal aprofitar al maxim la llum natural i assegurar-se que _ i‘ _
es deixa passar bé la llum, aixi s'il-luminaran les estances sense nec%é?éi't(é{f‘Hé}"sff_ff‘_ -

consumir energia. Decorar la casa amb colors clars ofereix una major sensacié-
de lluminositat.

2) La llum artificial. Apagar els llums quan no resultin necessaris. Cal
mantenir les bombetes i pantalles netes per aprofitar al maxim la llum que
generen. Substituir les bombetes incandescents i haldgenes per bombetes de
baix consum (fluorescents compactes, leds...) que proporcionen més llum,
duren més hores i consumeixen fins a un 80% menys d'energia.

3) La nevera. S’ha d'evitar mantenir-ne la porta oberta un temps innecessari.
Si es vol descongelar aliments, és millor feu-ho amb temps i deixar-lo a Iinterior
de la nevera. Cal situar el frigorific lluny de focus de calor i a 5-10 cm de la
paret. Regular-ne correctament la temperatura: entre 4-6°C. No introduir
aliments calents dins de la nevera.

4) La rentadora. El 80% del consum dels aparells prové d'escalfar aigua.
Sempre que sigui possible, rentar amb aigua freda.

5) L’assecadora. Centrifugar la roba al maxim préviament a la rentadora. |,
sempre que sigui possible, estendre la roba a I'exterior: el sol i I'aire sén la
millor manera d'assecar la roba.

6) La cuina. Evitar els corrents daire, perqué refreden els recipients i
incrementen el consum. L'olla de pressi6, aconsegueix la coccié en menys
temps. Cal mantenir les olles, cassoles o paelles tapades mentre es facin servir
(es pot arribar a estalviar entre el 20-30% de I'energia).

7) La cuina de gas. Cal mantenir els cremadors nets i assegurar-se que la
flama sigui blava i uniforme. Cal evitar que la flama sobresurti dels recipients i
és possible reduir la poténcia un cop els aliments ja bullen.

8) La cuina de plaques. S'ha de cuinar amb els recipients adequats a la
tipologia de cuina i mantenir les plaques netes. En el cas de la vitroceramica és
possible desconnectar uns minuts abans d’acabar la coccid per aprofitar la
calor residual.

9) La calefaccio. Ajustar la temperatura de la calefaccié a 21°C com a
maxim. Cada grau representa un 7% d’increment en el consum. Assegurar que
les finestres estan ben aillades per evitar |la pérdua de calor.

10)La refrigeracio. Ajustar la temperatura de la refrigeracié a 25°C com a
minim. Cada grau representa un 8% d’increment en el consum. Assegurar que
les finestres estan ben aillades per reduir la sensacié de calor.
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